Bijlage 1: Processchema
waterzuiveringsinstallatie
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Bijlage 2: Lozingsvergunning
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Beschikking

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland
de heer D. Meijer

Postbus 843

3100 AV SCHIEDAM

Kenmerk Verzenddatum
423463

21499976 - § AUG. 2013

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den 1Jssel.
Onderwerp

De grondwatersanering van het EMK-terrein te Krimpen aan den lJssel, waarvoor de installatie is gelegen
aan de Schaardijk 1A in krimpen aan den IJssel beschikt over een Wvo-vergunning van 14 maart 2000.
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden en zijn de Wvo-voorschriften van rechtswege
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer geworden.

Deze grondwatersaneringsinstallatie is een type B inrichting en valt onder het Activiteitenbesluit. In de
overgangsbepalingen van hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit is bepaald dat de
vergunningvoorschriften van de Wvo-vergunning gedurende drie jaar vanaf 22 december 2009 blijven
gelden als maatwerkvoorschrift. Daarna vervallen deze voorschriften, tenzij deze in een beschikking als
maatwerkvoorschriften worden opgenomen.

Uit dossieronderzoek is gebleken dat het voor de grondwatersaneringsinstallatie noodzakelijk is om
voorschriften uit de Wvo-vergunning op te nemen in een maatwerkvoorschrift. Het Activiteitenbesluit biedt
op grond van artikel 3.1 lid 6 en 7 de mogelijkheid om maatwerk te stellen. De maatwerkvoorschriften treft
u aan in deze beschikking. Voor het overige dient u te voldoen aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit.

Procedure

Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4
van de Algemene wet bestuursrecht.

Zienswijze
Van het voornemen om deze beschikking te verlenen is de heer Meijer van de DCMR Milieudienst
Rijnmond, handelend namens de Provincie Zuid Holland, op 5§ december 2012 in kennis gesteld. Daarbij

is de heer Meijer tevens in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken een zienswijze tegen dit
voornemen naar voren te brengen.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Gemeente Postbus 200 T:140180 | F: (0180) 5160 40
Krimpen 2920 AE Krimpen aan den lJssel E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl
aanden lssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2 I: www.krimpenaandenijssel.nl
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Toetsing

Bij het stellen van deze voorschriften hebben wij in ieder geval betrokken (artikel 8.40 lid 2 Wm juncto

artikel 8.42 lid 2 Wm):

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;

- de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, mede in hun onderlinge samenhang
bezien;

- de met betrekking tot de inrichting en de omgeving daarvan redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;

- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet
kunnen worden voorkomen;

- de voor onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben, geldende
milieukwaliteitseisen, vastgesteld krachtens of overeenkomstig artikel 5.1 of bij Bijlage 2 Wet
milieubeheer;

- de redelijkerwijs te verwachten financié€le en economische gevolgen van het voorschrift.

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden
maatwerkvoorschriften opgesteld, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu
kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk — bij voorkeur bij de bron -
te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor
de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast (artike! 2.22 lid

2 Wabo juncto artikel 8.40 lid 3 Wm juncto artikel 8.42 lid 2 Wm).

Conclusie
Het is voor de grondwater saneringsinstallatie aan de Schaardijk 1A noodzakelijk gebleken om
voorschriften uit de Wvo-vergunning op te nemen in een maatwerkvoorschrift.

Besluit

Algemeen

Op grond van artikel 3.1 lid 6 en 7 van het Activiteitenbesluit wordt maatwerk gesteld voor de inrichting
aan de Schaardijk 1A te Krimpen aan den lJssel. Aan deze beschikking verbind ik de in bijlage 1

genoemde voorschriften.

Inwerkingtreding besluit
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop deze beschikking is gepubliceerd.
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Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken
tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een
bezwaarschrift gericht aan Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den lJssel,
Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den lJssel.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken na de datum van
verzending van deze beschikking. '

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Deze kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.

Kenmerk 423463 21499976 Blad3van7



Verzendlijst

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
- Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE
Krimpen aan den lJssel.

Kenmerk 423463 21499976 Blad 4 van 7



Bijlage 1: Voorschriften

behorende bij beschikking met kenmerk: 21499976 / 423463

Voorschrift 1: Lozingseisen

1.1 Het afvalwater kan op de gemeentelijke riolering worden geloosd, mits gemeten ter
plaatse van de controlevoorziening, het gehalte aan de in de onderstaande tabel
genoemde stoffen de daarbij vermelde waarde niet overschrijden.

Parameter Maximale concentratie
in enig steekmonster

minerale olie 250 g/l

BTEX 100 pg/l

fenolen 50 g/l

naftaleen 40 ugll

overige PAK 50 ugl/l

EOX 20 ug/l

bezinkselvolume 1 mgl/l

zuurgraad 6,5<pH<10

1.2 De vergunninghouder dient uiterlijk 4 weken voordat met fase 2 van de sanering/
beheersing zal worden gestart, een melding te verrichten aan de DCMR Milieudienst
Rijnmond. In de melding dient minimaal te worden aangegeven het debiet van de
afvalwaterstroom en de wijze waarop het afvalwater zal worden geloosd.

1.3 De analyses dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften waarnaar wordt
verwezen.

Kenmerk 423463 21499976 Blad5van7




Voorschrift 2:

2.1 De in deze vergunning genoemde stoffen dienen te worden bepaald volgens de
voorschriften,vermeld in de "methode voor de analyse voor afvalwater” van het
Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI)
minerale olie NVN 6678
BTEX NEN 6407
fenolen NEN 6670
PAK VPRC88-11
EOX NEN 6402
bezinkselvolume NEN 6623
zuurgraad (pH) NEN 6411

Een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat deze
wijziging door de DCMR Milieudienst Rijnmond ter kennis van de vergunninghouder is
gebracht.

Voorschrift 3:

3.1 De zuiveringstechnische voorzieningen dienen regelmatig te worden gecontroleerd
en zo vaak dat voor een goede werking noodzakelijk is te worden ontdaan van
achtergehouden bestanddelen.

3.2 De zuiveringstechnische voorzieningen dienen van een deugdelijke constructie te
zijn en moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.

3.3 De achtergehouden bestanddelen, als bedoeld in voorschrift 3.1, mogen niet op de
gemeentelijke riolering worden geloosd. Deze bestanddelen dienen naar derden ter
verwerking te worden afgevoerd.

3.4 De vergunninghouder is te allen tijde verplicht bij navraag de bewijzen van afgifte
van de in voorschrift 3.1 genoemde achtergehouden bestanddelen ter inzage te
geven.

3.5 De bewijzen van afgifte, als bedoeld in voorschrift 3.4, dienen gedurende een
periode van vijf jaar in de administratie te worden bewaard.

Voorschrift 4:

4.1 De hoeveelheid te lozen grondwater dient te worden gemeten. Voorts dient het te
kunnen worden bemonsterd. Hiertoe dient het grondwater voordat het op de
gemeentelijke riolering wordt geloosd door een controlevoorziening te worden
geleid. De controlevoorziening dient direct achter de zuiveringstechnische
voorzieningen te worden geplaatst.

4.2 Deze controlevoorziening dient zodanig te worden geplaatst ¢.q. aangebracht dat
deze goed bereikbaar en toegankelijk is.

4.3 Het gehele afvoersysteem dient van een doelmatige constructie te zijn, steeds in
goede staat van onderhoud te verkeren en moet, zo vaak als voor de goede
werking noodzakelijk is, te worden gereinigd.
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Voorschrift 5:

5.1 Tijdens fase 1 van de grondwatersanering/beheersing dient het te lozen grondwater
elke 2 maanden te worden bemonsterd. De monsters dienen te worden
geanalyseerd op de in voorschrift 2.1 vermelde parameters.

5.2 Tijdens fase 2 van de grondwatersanering/beheersing dient het te lozen grondwater
te worden bemonsterd na 1 maand, 2, 3, 6 en 9 maanden en 1 jaar en vervolgens
elk half jaar. De monsters dienen te worden geanalyseerd op de in voorschrift
2.1 vermelde parameters.

5.3 Van de bemonsteringsfrequentie en/of het analyseprogramma mag alleen worden
afgeweken na goedkeuring van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

5.4 De vergunninghouder dient de DCMR Milieudienst Rijnmond zo spoedig mogelijk

doch uiterlijk
binnen 2 weken schriftelijk op de hoogte te brengen van de analyseresultaten
alsmede van de geloosde hoeveelheden.

Voorschrift 6:

6.1 Indien uit analyseresultaten blijkt dat de afvalwaterstroom niet voldoet aan de
lozingseisen, zoals vermeld in voorschrift 1.1, dienen nadere c.q. aanvuliende
maairegelen te worden getroffen. Deze maatregelen kunnen onder andere
bestaan uit het plaatsen van aanvullende zuiveringstechnische voorzieningen.

6.2 De maatregelen, zoals genoemd in het eerste lid, behoeven vooraf de goedkeuring
van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Voorschrift 7:

7.1 Indien als gevolg van enige omstandigheid niet aan de gestelde voorschriften wordt
voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, dient de inrichtinghouder
terstond maatregelen te nemen, teneinde de nadelige invioed van de lozing te
voorkomen.

7.2 Van een dergelijke omstandigheid, als bedoeld in voorschrift 7.1, dient de
inrichtinghouder de meldkamer van de DCMR onmiddellijk in kennis te stellen. Door of
vanwege de DCMR ter zake gegeven aanwijzingen, dienen stipt te worden
opgevolgd.

7.3 Indien de DCMR dit verzoekt, moet de inrichtinghouder betreffende het voorval
schriftelijk rapport uitbrengen, met vermelding van oorzaak, datum en tijd van
aanvang en beéindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor de
kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter
voorkoming van herhaling.

Kenmerk 423463 21499976 Blad 7 van 7



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Dura Vermeer Infra Milieu B.V.
T.a.v. de heer R. Donkervliet
Postbus 577

2130 AN HOOFDDORP

ILT

Vergunningverlening
leefomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra

en stoffen
Datum 31 augustus 2023 Postbus 16191
Betreft Besluit Maatwerkvoorschrift Besluit Lozingen Buiten 2500 BD Den Haag
Inrichting Contactgegevens

Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
F 070 456 27 77

Geachte heer Donkervliet, ons Kk .
ns kenmer

644577

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 mei 2023 een melding
ontvangen van Dura Vermeer Infra Milieu BV gevestigd te Hoofddorp. Daarbij is
tevens een verzoek tot het opstellen van een maatwerkvoorschrift op grond van
artikel 2.1 vierde lid en artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (BlIbi),
gedaan. Het betreft het lozen van bij ontwatering vrijgekomen grondwater op de
Hollandsche IJssel afkomstig van de bodemsanering van het EMK-Terrein te Krimpen
aan den IJssel

Besluit

Gelet op de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de
Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Regeling lozen buiten
inrichtingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

Aan Dura Vermeer Infra Milieu BV wordt maatwerk verleend:

I. Op grond van artikel 2.1, vierde lid en artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten
inrichtingen worden de volgende maatwerkvoorschriften gesteld aan het lozen van
grondwater op de Hollandsche IJssel afkomstig van de bodemsanering van het EMK-
Terrein, gelegen op het bedrijventerrein Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel.
II. Het besluit is geldig tot 1 mei 2026.

De volgende voorschriften gelden naast de overige gestelde eisen uit het Besluit
lozen buiten inrichtingen.
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Voorschriften T

Vergunningverlening
Voorschrift 1 Soorten Afvalwaterstromen leefomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra
. . . en stoffen
1. In de Hollandsche IJssel mag uitsluitend de hieronder genoemde afvalwaterstroom

worden gebracht: Datum

31 aygustus 2023

lozingspunt Meetpunt [soort afvalwaterstroom

Lozingspunt 1 [Mp 16 Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie, waarin
slechts afvalwaterstromen vanuit de sanering van het EMK-
Terrein mogen worden behandeld.

Voorschrift 2 Lozingseisen

1. Het effluent van de grondwaterzuiveringsinstallatie (GWZI) mag alleen worden
geloosd, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende
meetpunt niet worden overschreden:

Parameter Steekmonster pg/|
Fenol-Index 20

Naftaleen 1

PAK 10Vrom (excl. |0,8

Naftaleen)

2. Het debiet van de GWZI mag maximaal 25 m3 per uur bedragen.

3. De waarden van de in lid 1 genoemde parameters dienen te worden bepaald
volgens de in bijlage 2 genoemde analysevoorschriften.

Voorschrift 3 Voorloop- en opstartfasen GWZI

1. In afwijking van het gestelde in voorschrift 2 mogen de afvalwaterstromen
gedurende de voorloop- en opstartfasen van de GWZI gedeeltelijk gezuiverd en
geloosd worden.

2. Alvorens tot lozing op de Hollandsche IJssel mag worden overgegaan moet de
datum van de aanvang van de lozing, ten minste 5 werkdagen van te voren gemeld
worden aan de ILT (via Meldformulieren Inspectie Leefomgeving en Transport |
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)).

3. De duur van de lozing tijdens de voorloopfase mag maximaal 28 aaneengesloten
dagen en tijdens de opstartfasen maximaal 14 aaneengesloten dagen bedragen,
gerekend vanaf de bedoelde datum uit het tweede lid. Een langere opstartfase
behoeft vooraf de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Er staan
rechtsmiddelen open tegen dit besluit.
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4. Tijdens de voorloop- en opstartfasen mag het afvalwater alleen worden geloosd 1,

als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen niet worden overschreden. Vergunningverlening
leefomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra

Parameter Steekmonster pg/| en stoffen
Fenol-Index 20

Naftaleen 2 Datum

PAK 10Vrom (excl. (0,8 31 augustus 2023
Naftaleen)

De genoemde lozingseisen zijn theoretische eisen.

5. Het debiet van de GWZI tijdens de voorloopfase en opstartfasen mag maximaal
25 m3 per uur bedragen.

Voorschrift 4 Meten en registeren

1. Indien een toezichthouder daarom verzoekt, moet inzage worden gegeven in de
op de locatie aanwezige bemonsteringsresultaten en analysegegevens.

2. Het in het oppervlaktewaterlichaam te brengen gezuiverde bemalingswater moet
te allen tijde kunnen worden bemonsterd. Het afvalwater moet veilig kunnen worden
bemonsterd.

3. De vergunninghouder moet de kwaliteit en kwantiteit van de vergunde
afvalwaterstroom conform het in bijlagen 3 en 4 opgenomen bemonsterings- en
beheersplan meten en registeren.

4. Wijzigingen in het zuiveringsplan, het bemonsterings- en/of het beheersplan zoals
bijvoorbeeld in het ontwerp, de constructie, de plaats van de meet- en
bemonsteringsvoorzieningen en het wijzigen van de bemonsteringfrequentie
behoeven voor uitvoering de schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder. Er
staan rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

5. In afwijking van het bemonsteringsplan moet op de volgende wijze worden
bemonsterd:

Het bemonsteren van het effluent dient uitgevoerd te worden middels een
steekmonster.

In de “Verloop en opstartfase” dient minimaal 3 keer per week een steekmonster te
worden genomen. In de “Operationele fase” dient gestart te worden met 2 keer per
week een steekmonster en na overleg met de ILT kan er afgeschaald worden naar 1
keer per week.

Overwegingen

Besluit lozen buiten inrichtingen

Dura Vermeer Infra Milieu BV (verder: Dura Vermeer) heeft in het kader van het
saneringsplan van het EMK-Terrein te Krimpen aan den IJssel, een melding gedaan
op grond van artikel 3.1 van het Blbi voor het lozen van grondwater bij
bodemsanering en proefbronnering. Het verontreinigd grondwater dat vrijkomt
vanuit het EMK-Terrein, past binnen de contouren van artikel 3.1 van het Blbi, maar
er is een verzoek gedaan door Dura Vermeer om aanvullend een
maatwerkvoorschrift op te stellen, in verband met het lozen van grondwater met een
verhoogd gehalte Naftaleen.
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Omschrijving situatie LT
Vergunningverlening
Dura Vermeer heeft de opdracht gekregen voor de uitvoering van de beheerfase van leefomgeving en scheepvaart

de bodemsanering, het bouwrijp maken en het verbeteren van de damwand van het ziesf?;?fgei"i”g bedrijven, infra
EMK-Terrein. Als gevolg van diverse bedrijfsactiviteiten in het verleden is de bodem

op het EMK-Terrein ernstig verontreinigd geraakt met voornamelijk olie- en Datum
teerproducten. Het terrein is in het verleden in het kader van de Interimwet 31 augustus 2023
bodemsanering gesaneerd volgens het concept isoleren, beheersen en controleren.

De grondwaterstand buiten het EMK-Terrein is sterk gestegen en het grondwater

loopt over de bovenzijde van een cementbentonietwand het terrein in. De hoge

grondwaterstand heeft gezorgd voor zoveel druk op de damwand, dat een extra

bronnering nodig bleek. Al jaren lang wordt dit grondwater opgepompt en gezuiverd.

Daarom voldoet het isoleren van het verontreinigd grondwater niet meer. Doel van

de sanering De gemeente Krimpen aan den IJssel wil het huidige EMK-Terrein

ontwikkelen tot een bruikbaar bedrijfsterrein. Om het terrein geschikt te maken als

bedrijfsterrein is een bodemsanering nodig. Bij de uitvoering van de bodemsanering

van het EMK-Terrein is bronbemaling noodzakelijk zodat Dura Vermeer de

werkzaamheden zo goed mogelijk droog kan uitvoeren. Bij de bemaling komt

verontreinigd grondwater vrij dat na zuivering op de Hollandsche IJssel zal worden

geloosd.

Toelichting maatwerkwerkvoorschrift

Tijdens de bodemsanering zijn er drie lozingsfasen, de voorloop-, opstart-, en
operationele fase. In elke fase wordt verontreinigd bemalingswater geloosd via de
GWZI met verschillende lozingsdebieten. De GWZI is getoetst voor een maximum
lozingsdebiet van 25 m3 per uur. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
conform het ingediende plan van aanpak. De voorloopfase is een eenmalige fase
gedurende een periode van 4 weken, voor het opstarten van de GWZI met een laag
debiet met een verwacht lozingsdebiet van circa 3 m3 /uur. Dit is de adaptatiefase
van het bioslib. Vervolgens zijn er in totaal zes opstartfasen van twee weken, in
verband met de verplaatsing van de toegepaste saneringstent om geuroverlast te
beheersen. In deze fase is het debiet circa 20 m3 /uur. Hierbij komt veel
verontreiniging vrij, de zogenaamde “first-flush/piekbelasting”. Dit is om de
ontgravingskuip droog te krijgen. De verwachting is dat in de opstartfase de
vuilvracht 50% hoger is vergeleken met de operationele fase. Er zijn in totaal zes
operationele fasen van twaalf weken, waarna verplaatsing van de saneringstent
plaatsvindt. In deze fase is het debiet circa 15 m3 /uur. De vuilvracht in deze fase
zal een gemiddeld beeld te zien geven. Het slib is volledig geadapteerd en er is geen
sprake van hoge piekbelastingen. Het zuiveringsrendement in de biologische stap is
maximaal.

Reden maatwerkbesluit

In artikel 3.1 van hoofdstuk 3 van het Blbi zijn voorschriften gesteld ten aanzien van
het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering. Dit houdt in dat -
voor zover betrekking op de genoemde lozingsactiviteit - moet worden voldaan aan
de voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Regeling lozen buiten
inrichtingen. Een aantal van de verwachte parameters in het grondwater zijn niet
genormeerd in, of wijken af van het Blbi. Deze parameters zijn wel relevant voor
deze grondwaterverontreiniging, en zijn (op aanvraag) opgenomen in dit
maatwerkbesluit. Het bemalingswater afkomstig van het EMK-Terrein is
verontreinigd met een aantal stoffen. Daarom wordt het water gezuiverd in de GWZI
met een verwacht zuiveringsrendement van ongeveer 99,9 %. Na behandeling van
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het water in de GWZI blijven slechts beperkte concentraties aan verontreiniging T
achter in het water. Het grondwater wordt na toepassing van de zuivering in de Vergunningverlening

GWZI geloosd op de Hollandsche IJssel, met een maximum lozingsdebiet van 25 m3 'eefomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra

per uur. Het bemalingswater wordt, voordat het in het oppervlaktewater wordt en stoffen
gebracht, door een zuiveringstechnische voorziening geleid. Deze GWZI bestaat
achtereenvolgens uit de navolgende technieken: Datum

31 augustus 2023
stap 1: Het bemalingswater afkomstig van de sanering komt binnen in de
influentbuffer. Deze influentbuffer is voorzien van een zandvang met als doel
nivellering van concentraties van stoffen en afvangen van zwaar slib en zand.

Stap 2: Een olie/waterafscheider (OWAS) voor afscheiding van eventuele drijflagen
van puur product.

Stap 3: Het water gaat vervolgens in een buisflocculator waar flocculant wordt
toegevoegd om zwevende stof te binden tot grotere vliokken.

Stap 4: Een lamellenafscheider vangt daarna het overgrote deel van zwevend stof in
de vlokken af (slib, leem, zware PAK’s en koolwaterstoffen, metaaloxiden) door
middel van bezinking. Dit bezonken slib wordt doorgepompt naar een slibindikker.

Stap 5: Middels een opvoerpomp gaat het water door naar het biologisch systeem.
Deze installatie bestaat uit 4 parallelle straten van een belucht slib-op-drager-
systeem.

Stap 6: Vanuit de circulatie/retentiebuffer stroomt het water onder vrij verval naar
een pompbuffer waarna twee opvoerpompen het water door twee parallelle
zandfilters en vier actiefkoolfilters sturen richting de effluentbuffer.

Stap 7: Vanuit de effluentbuffer wordt het schone afvalwater gecontroleerd geloosd
op de Hollandsche IJssel.

In het Bemonsteringsplan (bijlage 3 van deze beschikking), is een Flowschema van
de GWZI met de situering van bemonsteringspunten weergegeven.

Toetsing aan best beschikbare technieken (BBT)

Het afvalwater dat vrijkomt bij de sanering moet zo goed mogelijk worden behandeld
en gezuiverd, omdat het schadelijke organische stoffen bevat (fenolen, PAK's,
minerale olie, BETX). Een voorbeeld van een zuiveringsinstallatie met zeer
vergaande zuiveringsrendementen voor de betrokken stoffen is weergegeven in het
LEAF-onderzoek, van de Wageningen Universiteit (ref: LeAF17123). Deze methode
van zuivering is in staat om het grootste deel van de stoffen verregaand te
verwijderen en voor veel stoffen dicht bij de waterkwaliteitsnormen in het
ontvangend oppervlaktewater te komen. De belangrijkste stappen van de zuivering
in de LEAF-methode zijn:

1) Optimale voorafscheiding van puur product in het afvalwater.
2) Behandeling in een aerobe biologische zuiveringsinstallatie met geadapteerd slib.
3) Nabehandeling van het afvalwater met actief kool.

De zuiveringsrendementen van de GWZI bedragen naar verwachting ongeveer 99,9
%, daarmee is de prestatie van de waterzuivering ten minste gelijkwaardig aan de
resultaten van het LEAF-onderzoek. De verhouding tussen zuivering in het
biologische systeem en de actief kool filtratie is naar verwachting:
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e voorloopfase: 80 % biologisch en 20 % op actief kool; e opstartfasen: 90 % LT

biologisch en 10 % op actief kool; ¢ operationele fasen: 98 % biologisch en 2 % op Vergunningverlening

actief kool. Door de geintegreerde aanpak van alle genoemde zuiveringstechnieken 'e8fomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra

wordt de GWZI als BBT opgevat. en stoffen

Toetsing aan immissietoets Datum

31 augustus 2023
Voor de lozing naar opperviaktewater is de immissietoets uitgewerkt in het

Handboek immissietoets (www.infomil.nl/HandboekWater). Met de immissietoets
wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het
watersysteem, nadat de beste beschikbare technieken (BBT) zijn toegepast om de
emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets
gebruikt moet worden om te beoordelen of de lozing niet onverenigbaar is met de
doelstellingen en belangen zoals genoemd in artikel 6.21 van de Waterwet. De
immissietoets is de derde stap in de toetsing van een lozing. In deze stap beoordeelt
het bevoegd gezag of vanuit waterkwaliteitsoogpunt een nog verdergaande
bronaanpak en/of zuivering nodig is dan volgt uit de toetsstappen bronaanpak en
minimalisatie. Dit wordt bepaald op basis van de kwaliteit van het ontvangende
opperviaktewater waarop geloosd wordt en de relevante onderbouwde normen die
daarin gelden, zowel lokaal als benedenstrooms. Uit deze toetsstap kan volgen dat
het nodig is technieken toe te passen die nog meer bescherming bieden dan BBT.
Om het effect van het lozen van het behandelde bemalingswater inzichtelijk te
maken, is een immissietoets uitgevoerd. Immissietoetsen zijn uitgevoerd voor de
parameters Naftaleen, PAK's, fenol, cresol en C2- alkylfenolen met een lozingsdebiet
van 25 m3 /uur. Uit de immissietoets blijkt dat de onderhavige lozing geen
significante effecten heeft op het bereiken van de doelstelling. Ook leidt de lozing
naar verwachting niet tot acuut toxische effecten voor waterorganismen en/of in het
sediment levende organismen binnen de mengzone. Daarom worden er op grond van
de immissietoets geen nadere eisen gesteld aan de onderhavige lozing. Het
voornaamste doel van de GWZI is om de Blbi-norm te halen. Er is echter een aantal
stoffen aanwezig in het grondwater die niet genormeerd zijn, of afwijken van het
Blbi, en deze worden daarom met dit maatwerk geregeld. Deze parameters worden
hieronder toegelicht. Voor de overige parameters hanteert de ILT de lozingsnormen
conform het Blbi.

Fenol-index

Fenol-index is de som van de gemeten waterdampvluchtige fenolen. In deze
lozingssituaties zijn verschillende type fenolen aanwezig, met verschillende MTR-
waarden (maximum toelaatbaar risiconiveau). De Fenol-index is daarom als
somparameter gebruikt in plaats van de individuele parameters fenol, cresol en C2-
alkylfenolen. Deze parameters zijn niet opgenomen in het Blbi, maar komen wel voor
als verontreiniging in meetbare concentratie in het te lozen grondwater.
Overschrijding van het MTR in het oppervlaktewater moet worden voorkomen.
Daarom is er een Fenol-Index eis opgenomen van 20 pg/l, om te garanderen dat er
geen negatieve effecten op het oppervlaktewater zullen ontstaan. Deze parameter is
ook een goede indicatie voor het doelmatig werken van de GWZI en het verwijderen
van andere potentiéle aanwezige stoffen.

Naftaleen

Tijdens alle operationele fasen is de verwachting om ook de Blbi-norm voor
Naftaleen te halen. Er worden echter fluctuaties in concentraties van Naftaleen
verwacht in het influent, waardoor de effluentwaarden net boven de Blbi-norm
kunnen uitkomen. Daarom wijkt deze parameter af van de Blbi-eis van 0,2 ug/l en is
verhoogd naar 1 pg/l. Omdat in de voorloop- en opstartfasen de (onvolledige)
werking van de biologische zuivering de effluentconcentraties beinvloedt, is voor
deze fasen een hogere norm van 2 ug/l opgenomen. Deze waarde komt overeen met
de JG-MKG (jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm) in oppervlaktewater.
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PAK 10 VROM (excl. Naftaleen) T

PAK’s zijn in het Blbi genormeerd. De somparameter is goed te gebruiken in plaats vergunningverlening

van individuele parameters, omdat de samenstelling van de PAK’s in de loop van de leefomgeving en scheepvaart
sanering kan wijzigen. Naftaleen is meegerekend in de Blbi-norm van 1 pg/l. Omdat Leefomgeving bedrijven, infra
er een hoger gehalte aan Naftaleen binnen dit maatwerk is toegestaan, bestaat de " stoffen

mogelijkheid dat er overschrijdingen van de PAK 10 VROM norm plaatsvindt. Om dit

te voorkomen is de Blbi-norm voor Naftaleen (0,2ug/l) afgetrokken van de Blbi-normPatum

voor PAK’s (1ug/l), om de lozingseis voor PAK 10 VROM zonder Naftaleen van 0,8 31 augustus 2023

pg/l te vormen.

Procedure

Het maatwerkvoorschrift heeft tot doel dat de lozing geen aanzienlijke gevolgen voor
het milieu heeft. De procedure heeft daarom plaatsgevonden volgens het gestelde in
het Besluit lozen buiten inrichtingen en hoofdstuk 4 van de Algemene wet

bestuursrecht.

Slotoverweging
Gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen water in relatie tot de
kwaliteit van het ontvangend opperviaktewater, wordt de lozing onder voorschriften

aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen
van het gevraagde maatwerkvoorschrift.

Ondertekening
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/Leefomgeving bedrijven Infra en Stoffen

// )

E.R.A. Lamers

Pagina 7 van 11



Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen binnen zes weken
na de datum waarop deze beslissing is verzonden bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

U wordt verzocht om bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en
eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Tevens
ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Juridische Zaken

Team Bezwaar en Beroep

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail verzenden aan: bezwarenILT@ilent.nl
Bijlagen

Bijlage 1, Begripsbepalingen
Bijlage 2, Analysevoorschriften
Bijlage 3, Bemonsteringsplan
Bijlage 4, Beheersplan

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de beschikking van de minister van Infrastructuur en Waterstaat met
kenmerk 644577.

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. ‘Afdeling Handhaving’: het toezicht team binnen de Inspectie Leefomgeving en
Transport.

2. 'GWZI': Grondwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:

Influentbuffer, Zandvang/bezinksel, Luchtkoolfilter, Buisflocculator,
Lamellenafscheider, Slibbuffer/puur producttank, 4 traps bioloog,

Retentiebuffer, Zandfilters en Koolfilters.

3. ‘Concentratie’: het gehalte van een (som-)parameter, uitgedrukt

in mg/I of pg/I.

4. ‘Effluent’: afvalwater afkomstig uit een installatie waarin dit afvalwater

een zuiveringstechnische behandeling heeft ondergaan.

5. ‘Etmaalmonster’: een representatief genomen monster van het afvalwater
over een periode van 24 uur.

6. ‘Lozingspunt’: een punt van waaruit afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam
wordt geloosd/gebracht.

7.'Ontvangstdatum aanvraag’: eerste datum dat de aanvraag ontvangen

is bij een bestuursorgaan.

8. 'Oppervlaktewaterlichaam’: samenhangend geheel van vrij aan

ILT

Vergunningverlening
leefomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra
en stoffen

Datum
31 augustus 2023
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het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen,
alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk
aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede

flora en fauna.

9. 'PAK’: de volgende polycyclische aromatische koolwaterstoffen

(Naftaleen, Fenantreen, Anthraceen, Fluorantheen, Benzo(ghi)peryleen,
Indeno(1,2,3-cd)pyreen, Benzo(a)anthraceen, Chryseen,
Benzo(k)fluorantheen, Benzo(a)pyreen).

10. ‘Steekmonster’: een op enig moment genomen monster van het afvalwater.
11. ‘Waterbeheerder’: de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres
de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.

12. ‘Empirische lozingseis’: lozingseis die is bepaald op basis van een historische
meetreeks van de concentraties stoffen in de lozing.

13. '‘Theoretische lozingseis’: andere lozingseis dan een empirische lozingseis.

Bijlage 2: Analysevoorschriften

De in deze beschikking genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden
bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor
afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Fenol - Index NEN-EN-ISO 14402

Naftaleen AS3010-6

Pak 10 VROM (excl. Naftaleen) Eigen methode (Synlab)

Minerale olie Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
(Synlab)

BTEX Eigen methode, headspace GCMS, Eigen methode, analyse headspace GCMS
(Synlab)

Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor Eigen methode,
headspace GCMS (Synlab)

Aromatische organohalogeenverbindingen, Eigen methode, headspace GCMS
(Synlab) Cadmium NEN-EN-ISO 15587-1

Kwik NEN-EN-ISO 16772

Koper NEN-EN-ISO 15587-1

Nikkel NEN-EN-ISO 15587-1

Lood NEN-EN-ISO 15587-1

Zink NEN-EN-ISO 15587-1

Chroom NEN-EN-ISO 15587-1

Onopgeloste stoffen NEN 6484

De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving
van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de
conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Een
wijziging in het normblad treedt automatisch in werking 6 weken nadat de wijziging
in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere,
vergelijkbare methode wil gebruiken, behoeft dit voorafgaand de schriftelijke
toestemming van de ILT.

Bijlage 3.

Bemonsteringsplan “Geactualiseerde bemonsteringsplan voor de GWZI op de
Schaardijk 11 te Krimpen aan den IJssel - RWSZ2019 00007041” van 28 oktober
2022 behorende bij de beschikking van de minister van Infrastructuur en Waterstaat
met kenmerk 644577.

ILT

Vergunningverlening
leefomgeving en scheepvaart
Leefomgeving bedrijven, infra
en stoffen

Datum
31 augustus 2023
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Bijlage 4 LT

Vergunningverlening

Beheersplan 02R17197-00195 van 26 april 2019 behorende bij de beschikking van leefomgeving en scheepvaart

de minister van Infrastructuur en Waterstaat met kenmerk 644577. Leem"f‘fge‘/i”g bedrijven, infra
en stoffen

Datum
31 augustus 2023
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Bijlage 3: Analysecertificaten
waterzuiveringsinstallatie
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 10
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14218422, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 16PW3AUT

Rotterdam, 13-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,

N
NS
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
v



DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 10

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 Rapportagedatum 13-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-06 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-06 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-06 MPO5 - EFFL RET

004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-01-06 MP09a - EFFL WAK3-1

005 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-01-06 MP09b - EFFL WAK3-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q 440 260 19 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q 410 220 4.1 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 360 110 8.8 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 560 180 15 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 1100 310 17 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q 1700 490 32 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 2900 1100 47 <1 <1
naftaleen ug/l Q 18000 7300 3.3 <0.2 <0.2
FENOLEN

fenol(index) ug/l Q 9300 14000 170 <10 <10
fenol pg/l Q 3100

m-cresol ua/l Q 5200 ?

o-cresol ug/l Q 2700

p-cresol ug/l Q 2600

som cresolen ug/l 11000

2-ethylfenol pg/l Q 410

3-ethylfenol ua/l Q 980

2,4-dimethylfenol pg/l Q 4100 ?

2,5-dimethylfenol ug/l Q 2300

3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 5200

ethylfenol

2,6-dimethylfenol pg/l Q 1600

3,4-dimethylfenol ug/l Q 1100

som C2-alkylfenolen ug/l 16000

2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1200

3,4,5-trimethylfenol ua/l Q <55 ¥

2-isopropylfenol pg/l Q <61 9

som C3-alkylfenolen ug/l 1200

thymol pg/l Q <48 ¥

p-(tert)butylfenol ug/l Q <68 ¥

som C4-alkylfenolen ua/l <120

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 17000 ° 16000 ° 0.13 ° <0.1 <0.1
fenantreen pg/l Q 860 100 0.46 <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 180 15 0.33° <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 230 6.1 2.8 0.05 <0.02
benzo(a)antraceen ug/l Q 21 0.04 0.04 © <0.02 <0.02
chryseen pg/l Q 22 <0.02 0.05 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 7.0 <0.01 0.03 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 14 0.01 0.07 0.01 <0.01

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-06 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-06 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-06 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-01-06 MP09a - EFFL WAK3-1
005 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-01-06 MP09b - EFFL WAK3-2
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 7.1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 7.0 <0.02 0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 18000 16000 3.9 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 25000 24000 230 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 7300 5200 130 <10 <10
fractie C22-C30 ug/l 40 <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 20 <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 32000 29000 360 <50 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Voetnoten
1 De toegevoegde interne standaard vertoont een relatief hoog rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het
resultaat mogelijk beinvioed.
2 Resultaat is indicatief wegens overschrijden lineariteit
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
5 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.

Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
6 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-01-06 MP10a - EFFL WAK4-1
007 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-01-06 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l Q <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ug/l Q <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1 <0.1
fenantreen ug/l Q <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.03 <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02 <0.02
chryseen pg/l Q <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 pg/l <10 <10
fractie C22-C30 ua/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0564240 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
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Blad 7 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7388917 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
001 B6473724 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 R0564237 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 S1264540 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
002 S1255172 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
002 G7388885 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
002 R0564225 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
003 R0564242 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
003 S1264535 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
003 G7388879 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
004 G7388878 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
004 R0564239 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
004 S1264534 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
005 G7388891 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
005 S1264541 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
005 R0564241 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
006 G7388884 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
006 S1264528 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
006 R0564243 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
007 R0564223 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
007 S1264543 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
007 G7388897 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
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Blad 8 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-06 MPO1 - INFL RUW

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

16.32

12.24

8.16

4.08

c12 20
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Projectnaam
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Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14218422
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C9-C14
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C10-C36

002

MPO03a - EFFL LAl 2025-01-06 MP03a - EFFL LAl
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Blad 10 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218422 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-06 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14218414, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 GZ1J15JC

Rotterdam, 13-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218414 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-06 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 35

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218414 -1 Rapportagedatum 13-01-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
Paraaf : % )
/A\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van te Rotterdam 24226722,

RvA L 028
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218414 - 1 Rapportagedatum 13-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0564244 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 F6041382 06-01-2025 06-01-2025 ALC227
001 R0564245 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 G7388890 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
001 S$1264542 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
001 B6473732 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 H0784995 06-01-2025 06-01-2025 SGS208
001 B6473731 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 U3260959 06-01-2025 06-01-2025 ALC247
001 H7647416 06-01-2025 06-01-2025 ALC281
001 F6041393 06-01-2025 06-01-2025 ALC227
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14218421, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :R1IVVTSZA

Rotterdam, 09-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218421 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-06 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 23
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 267
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11?
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l 1.0
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Blad 3 van 6

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218421 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-06 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )

//A\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N\

TEST[N ieelfarEnnevv"vuannmema‘ Ana\y(::sguxeersdlf:g van SGS Nederland BV, Mazwfgglé}zszr P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

RvA L 028



Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218421 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Voetnoten

1 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

2 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.

Paraaf : % )
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218421 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218421 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473732 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 R0564245 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 G7388890 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
001 F6041382 06-01-2025 06-01-2025 ALC227
001 H0784995 06-01-2025 06-01-2025 SGS208
001 U3260959 06-01-2025 06-01-2025 ALC247
001 B6473731 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 R0564244 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 F6041393 06-01-2025 06-01-2025 ALC227
001 S1264542 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
001 H7647416 06-01-2025 06-01-2025 ALC281

Paraaf : % )
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14218413, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 4XJUV3X9

Rotterdam, 09-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218413 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-06 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.4
temperatuur t.b.v. pH °C 19.1
METALEN
barium pg/l Q 110
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 190
nikkel pg/l Q 5.1
zink ug/l Q 56
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14218413

Blad 3van 5

Orderdatum 06-01-2025
Startdatum 06-01-2025
Rapportagedatum 09-01-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-06 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen pg/l Q <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ua/l <10
fractie C22-C30 pg/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 12
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 22
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % '
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218413 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 06-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 06-01-2025
Rapportnummer 14218413 -1 Rapportagedatum 09-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6041382 06-01-2025 06-01-2025 ALC227
001 S1264542 06-01-2025 06-01-2025 ALC237
001 R0564245 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 G7388890 06-01-2025 06-01-2025 SGS236
001 R0564244 06-01-2025 06-01-2025 ALC232
001 H7647416 06-01-2025 06-01-2025 ALC281
001 F6041393 06-01-2025 06-01-2025 ALC227
001 B6473732 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 B6473731 06-01-2025 06-01-2025 ALC207
001 HO0784995 06-01-2025 06-01-2025 SGS208
001 U3260959 06-01-2025 06-01-2025 ALC247
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 10
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14221880, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer - QRLQS8ND

Rotterdam, 20-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 10

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-13 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-13 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-13 MPO5 - EFFL RET

004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-01-13 MP09a - EFFL WAK3-1

005 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-01-13 MP09b - EFFL WAK3-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q 350 320 74 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q 260 290 80 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 160 150 39 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 240 250 100 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q 430 420 140 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q 670 670 240 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 1400 1400 430 <1 <1
naftaleen ug/l Q 7700 7700 130 0.23 <0.2
FENOLEN

fenol(index) ug/l Q 1400 12000 1200 17 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 1600 11000 85 <0.1 <0.1
fenantreen pg/l Q 89 65 8.8 <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 16 12 4.4 <0.02 <0.02
fluoranteen ua/l Q 19 5.2 4.7 0.18 0.15
benzo(a)antraceen pg/l Q 2.3 0.05? 0.36 0.04? 0.04?
chryseen ua/l Q 1.6 0.10 0.26 0.04 0.03
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.41 <0.01 0.03 0.02 0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.81 0.01 0.07 0.03 0.02
benzo(ghi)peryleen ua/l Q 0.36 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 0.40 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 1700 11000 100 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ug/l 26000 23000 3700 <10 <10
fractie C12-C22 ua/l 15000 5500 1500 <10 <10
fractie C22-C30 pg/l 370 20 25 <10 <10
fractie C30-C40 ug/l 100 <10 20 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 41000 29000 5200 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 10

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Voetnoten
1 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.

Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Blad 4 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-01-13 MP10a - EFFL WAK4-1
007 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-01-13 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2
tolueen ua/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30
totaal BTEX ug/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1 <0.1
fenantreen ug/l Q <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.12 0.11
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.03? <0.02
chryseen pg/l Q 0.03 0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 0.01 0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.03? 0.02
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 pg/l <10 <10
fractie C22-C30 ua/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 5 van 10

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 13-01-2025

] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Voetnoten
2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Blad 6 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0564205 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 S1264544 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
001 B6473723 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
001 G7388916 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
001 B6473730 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
002 S1264536 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
002 R0564208 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
002 G7388921 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
003 R0564206 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
003 G7388896 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
003 S1264537 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
004 S1264530 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
004 R0564201 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
004 G7388920 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
005 R0564203 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
005 G7388918 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
005 S1264529 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
006 S1264531 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
006 R0564198 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
006 G7388919 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
007 R0564199 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
007 G7388913 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
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Blad 7 van 10

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
007 S1264539 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14221880

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o\
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

11747 T

8.81

5874

2.8937

RvA L028

-1

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

001

MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-13 MPO1 - INFL RUW

Blad 8 van 10

Orderdatum 13-01-2025
Startdatum 13-01-2025
Rapportagedatum 20-01-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14221880

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 10 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221880 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-13 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14221878, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 1IEXV1YLZ

Rotterdam, 20-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221878 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-13 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q 527
czv mg/l Q 40

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221878 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221878 - 1 Rapportagedatum 20-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1264538 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
001 R0564218 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 H7647419 13-01-2025 13-01-2025 ALC281
001 G7388915 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
001 H0784987 13-01-2025 13-01-2025 SGS208
001 B6473698 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
001 R0564246 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 U3260954 13-01-2025 13-01-2025 ALC247
001 F6041387 13-01-2025 13-01-2025 ALC227
001 F6041380 13-01-2025 13-01-2025 ALC227
001 B6473729 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14221877, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :9IMBZYDP

Rotterdam, 16-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221877 -1 Rapportagedatum 16-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-13 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 247
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 8.1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11?
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/! Q 14"
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q 147
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/! Q 287
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y

//‘\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

RvA L028



Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221877 -1 Rapportagedatum 16-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-13 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221877 -1 Rapportagedatum 16-01-2025
Voetnoten

1 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

2 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221877 -1 Rapportagedatum 16-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221877 -1 Rapportagedatum 16-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H7647419 13-01-2025 13-01-2025 ALC281
001 H0784987 13-01-2025 13-01-2025 SGS208
001 F6041387 13-01-2025 13-01-2025 ALC227
001 B6473729 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
001 R0564246 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 B6473698 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
001 U3260954 13-01-2025 13-01-2025 ALC247
001 R0564218 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 F6041380 13-01-2025 13-01-2025 ALC227
001 G7388915 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
001 S1264538 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14221876, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 UQ5251VvG

Rotterdam, 18-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221876 - 1 Rapportagedatum 18-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-13 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.7
temperatuur t.b.v. pH °C 18.2
METALEN
barium pg/l Q 110
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 210
nikkel pg/l Q 6.0
zink ug/l Q 140
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221876 - 1 Rapportagedatum 18-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-13 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.11
benzo(a)antraceen pg/l Q 0.02 "
chryseen ua/l Q 0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.02
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ug/l <10
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 17
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 15
monstervolume tbv analyse ml 250
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 13-01-2025

] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221876 - 1 Rapportagedatum 18-01-2025
Voetnoten
1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221876 - 1 Rapportagedatum 18-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 13-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 13-01-2025
Rapportnummer 14221876 - 1 Rapportagedatum 18-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6041387 13-01-2025 13-01-2025 ALC227
001 H7647419 13-01-2025 13-01-2025 ALC281
001 S1264538 13-01-2025 13-01-2025 ALC237
001 B6473698 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
001 R0564246 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 U3260954 13-01-2025 13-01-2025 ALC247
001 F6041380 13-01-2025 13-01-2025 ALC227
001 R0564218 13-01-2025 13-01-2025 ALC232
001 G7388915 13-01-2025 13-01-2025 SGS236
001 H0784987 13-01-2025 13-01-2025 SGS208
001 B6473729 13-01-2025 13-01-2025 ALC207
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14226127, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :ISB7THPHT

Rotterdam, 27-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14226127

Blad 2 van 6

Orderdatum 20-01-2025
Startdatum 20-01-2025
Rapportagedatum 27-01-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-20 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-20 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 430" 26
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <357 14
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q 36" 287
PFHpA ng/! Q 31” <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q 1100 15
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q 150 7 11
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q 1300 2.6
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q 3.4 <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q 3.3 <1
PFUNDA ng/l Q 15 <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/! Q <15? <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTIDA ng/! Q <157 <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <157 <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <257 <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <157 <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/! Q <75 29 1.4
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <48 % <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q 38 <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q 43 <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q 120 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q 71 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q 190 1.0
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <17 29 <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/! <15°? <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l 15 <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <4.0? <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <357 <1
sulfonzuur)
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14226127 -1

Blad 3 van 6

Orderdatum 20-01-2025
Startdatum 20-01-2025
Rapportagedatum 27-01-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-20 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-20 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PFOSA lineair ng/l 21 <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <357 <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/! <2572 <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/! 24 <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <40? <1
fosfaat diester)
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226127 -1 Rapportagedatum 27-01-2025
Voetnoten
1 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat
mogelijk beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226127 -1 Rapportagedatum 27-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226127 -1 Rapportagedatum 27-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473733 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 G7388909 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
001 B6473734 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 R0564219 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
001 R0564212 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
001 S1264532 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
002 B6473738 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
002 F6041385 20-01-2025 20-01-2025 ALC227
002 S1264517 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
002 B6473739 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
002 H7647425 20-01-2025 20-01-2025 ALC281
002 H0784999 20-01-2025 20-01-2025 SGS208
002 R0568082 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
002 U3260968 20-01-2025 20-01-2025 ALC247
002 F6041381 20-01-2025 20-01-2025 ALC227
002 G7388905 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
002 R0568081 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 10
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14226133, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 786P49VK

Rotterdam, 24-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 10

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 Rapportagedatum 24-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-20 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-20 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-20 MPO5 - EFFL RET

004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-01-20 MP09a - EFFL WAK3-1

005 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-01-20 MP09b - EFFL WAK3-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q 1900 420 230 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q 1400 430 250 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 280 79 60 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 590 170 150 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 1000 250 200 0.34 <0.2
xylenen ug/l Q 1600 420 350 0.34 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 5200 1300 890 <1 <1
naftaleen ug/l Q 12000 5200 350 0.41 <0.2
FENOLEN

fenol(index) g/l Q 33000 18000 5200 49 11
fenol pg/l Q 8200

m-cresol ua/l Q 19000

o-cresol ug/l Q 8900

p-cresol ug/l Q 13000

som cresolen ug/l 42000

2-ethylfenol pg/l Q 1200

3-ethylfenol ua/l Q 7200

2,4-dimethylfenol ug/l Q 11000

2,5-dimethylfenol ug/l Q 5400

3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 23000

ethylfenol

2,6-dimethylfenol pg/l Q 2500

3,4-dimethylfenol ug/l Q 7500

som C2-alkylfenolen ug/l 58000

2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 2600

3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 *

2-isopropylfenol pg/l Q <500

som C3-alkylfenolen ug/l 2600

thymol pg/l Q <500

p-(tert)butylfenol ug/l Q <1000 *

som C4-alkylfenolen ua/l <1500

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 17000 ? 7200 260 0.21 <0.1
fenantreen ua/l Q 1300 44 13 0.08 0.02
antraceen ug/l Q 320 8.8 3.6 0.04 <0.02
fluoranteen ug/l Q 490 2.7 3.3 0.25 0.13
benzo(a)antraceen ug/l Q 15 2 <0.50 ¥ 0.05 % <0.02 <0.02
chryseen pg/l Q 80 <0.50 ¥ 0.23 0.04 0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 27 <0.25 Y 0.05 0.01 <0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q 62 <0.25 Y 0.11 0.03° <0.01

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-20 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-20 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-20 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAK3-1 2025-01-20 MP09a - EFFL WAK3-1
005 Afvalwater MPO9b - EFFL WAK3-2 2025-01-20 MP09b - EFFL WAK3-2
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen pg/l Q 24 <0.50 ” <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 26 <0.50 ¥ <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 19000 7300 280 0.66 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 35000 19000 5100 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 12000 4400 1900 <10 <10
fractie C22-C30 ug/l 210 <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 55 <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 47000 23000 7000 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Voetnoten
1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.

Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
3 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Blad 5 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-01-20 MP10a - EFFL WAK4-1
007 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-01-20 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l Q <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ug/l Q <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q 0.23 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 14 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1 <0.1
fenantreen ug/l Q <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.15 0.07
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02 <0.02
chryseen pg/l Q 0.03 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 pg/l <10 <10
fractie C22-C30 ua/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0564219 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
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Blad 7 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473733 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 G7388909 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
001 B6473734 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 R0564212 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
001 S1264532 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
002 S1264521 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
002 R0564224 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
002 G7388914 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
003 R0564213 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
003 S1264522 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
003 G7388911 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
004 G7388908 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
004 S1264527 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
004 R0564215 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
005 S1264533 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
005 G7388912 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
005 R0564211 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
006 R0568094 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
006 G7435818 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
006 S1264524 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
007 G7435819 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
007 R0568088 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
007 S1264525 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o\

N
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14226133

-1

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

001

MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-20 MPO1 - INFL RUW
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Orderdatum 20-01-2025
Startdatum 20-01-2025
Rapportagedatum 24-01-2025
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Blad 9 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MPO03a - EFFL LA1 2025-01-20 MP03a - EFFL LAl

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Blad 10 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226133 -1 Rapportagedatum 24-01-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-20 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14226124, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer YLTS7TUX

Rotterdam, 27-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226124 - 1 Rapportagedatum 27-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-20 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q 457
czv mg/| Q 43

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226124 - 1 Rapportagedatum 27-01-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226124 - 1 Rapportagedatum 27-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6041381 20-01-2025 20-01-2025 ALC227
001 U3260968 20-01-2025 20-01-2025 ALC247
001 S1264517 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
001 R0568082 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
001 H7647425 20-01-2025 20-01-2025 ALC281
001 H0784999 20-01-2025 20-01-2025 SGS208
001 F6041385 20-01-2025 20-01-2025 ALC227
001 B6473738 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 G7388905 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
001 B6473739 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 R0568081 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14226123, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : L4SESTI3

Rotterdam, 23-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226123 -1 Rapportagedatum 23-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-20 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.4
temperatuur t.b.v. pH °C 18.2
METALEN
barium pg/l Q 120
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 210
nikkel pg/l Q 5.6
zink ug/l Q 83
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14226123

Blad 3van 5

Orderdatum 20-01-2025
Startdatum 20-01-2025
Rapportagedatum 23-01-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-20 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.11
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen ua/l Q 0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ua/l <10
fractie C22-C30 pg/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 17
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 17
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % '
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226123 -1 Rapportagedatum 23-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem

Paraaf : % y

//‘\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

1"'

k lk\
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVA L 078 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722



Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 20-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 20-01-2025
Rapportnummer 14226123 -1 Rapportagedatum 23-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473738 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 B6473739 20-01-2025 20-01-2025 ALC207
001 G7388905 20-01-2025 20-01-2025 SGS236
001 R0568081 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
001 F6041381 20-01-2025 20-01-2025 ALC227
001 H0784999 20-01-2025 20-01-2025 SGS208
001 H7647425 20-01-2025 20-01-2025 ALC281
001 U3260968 20-01-2025 20-01-2025 ALC247
001 R0568082 20-01-2025 20-01-2025 ALC232
001 F6041385 20-01-2025 20-01-2025 ALC227
001 S1264517 20-01-2025 20-01-2025 ALC237
Paraaf : % '
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 1
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14229737, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : ADBCJHBG

Rotterdam, 29-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,

N
NS
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
v



DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 11

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 Rapportagedatum 29-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-24 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-24 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-24 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-01-24 MP09a - EFFL WAK3-1
005 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-01-24 MP09b - EFFL WAK3-2
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 960 500 450 52 <0.2
tolueen ug/l Q 530 580 500 19 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 100 95 76 2.4 <0.2
o-xyleen ua/l Q 170 220 230 7.3 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 380 430 380 6.6 <0.2
xylenen ug/l Q 550 650 610 14 <0.30
totaal BTEX g/l Q 2100 1800 1600 87 <1
naftaleen ug/l Q 6400 5700 3000 2.5 <0.2
FENOLEN
fenol(index) g/l Q 66000 30000 14000 490 11
fenol pg/l Q 24000 ¥
m-cresol pg/l Q 26000 ¥
o-cresol ug/l Q 21000 ¥
p-cresol ug/l Q 16000
som cresolen ug/l 64000
2-ethylfenol pg/! Q 1200 ¥
3-ethylfenol pg/l Q 4800
2,4-dimethylfenol pg/l Q 14000
2,5-dimethylfenol ug/l Q 7200
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 20000 ¥
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q 4000
3,4-dimethylfenol ug/l Q 4800
som C2-alkylfenolen ug/l 56000
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1800
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 ¥?
2-isopropylfenol pg/l Q <500 V?
som C3-alkylfenolen ug/l 1800
thymol pg/l Q <500 V?
p-(tert)butylfenol ug/l Q 1200
som C4-alkylfenolen ua/l 1200
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 8200 13000 ¥ 2500 0.15 <0.1
fenantreen ua/l Q 810 100 47 0.41 0.03
antraceen ug/l Q 150 23 9.7 0.13 <0.02
fluoranteen ug/l Q 210 6.3 5.0 0.31 0.05
benzo(a)antraceen ug/l Q 5.7 <0.50 ? 0.10 0.07 <0.02
chryseen pg/l Q 21 <0.50 ? 0.30 0.05 <0.02
benzo(K)fluoranteen pg/l Q 4.9 <0.25? 0.05 0.01 <0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q 14 <0.25 ? 0.09 0.04° <0.01
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-24 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-24 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-24 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAK3-1 2025-01-24 MP09a - EFFL WAK3-1
005 Afvalwater MPO9b - EFFL WAK3-2 2025-01-24 MP09b - EFFL WAK3-2
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen pg/l Q 5.7 <0.50 ? <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 6.5 <0.50 ? 0.03 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 9400 13000 2600 1.2 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 19000 16000 8100 260 <10
fractie C12-C22 pg/l 7900 4200 4200 85 <10
fractie C22-C30 ug/l 250 30 15 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 65 15 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 27000 20000 12000 340 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 11

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025

Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025

Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025

Voetnoten

1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.
Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.

4 De toegevoegde interne standaard vertoont een relatief hoog rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het
resultaat mogelijk beinvioed.

5 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Blad 5 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-01-24 MP10a - EFFL WAK4-1
007 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-01-24 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 0.33 <0.2
tolueen ua/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q 0.51 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 52 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 0.66 <0.1
fenantreen ua/l Q 0.28 <0.02
antraceen pg/l Q 0.08 <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.24 <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02 <0.02
chryseen pg/l Q 0.04 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 0.02 <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.03 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q 1.4 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 pg/l <10 <10
fractie C22-C30 ua/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473736 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
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Blad 7 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1264516 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
001 G7388910 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
001 B6473737 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 R0568087 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
001 R0568093 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
002 R0568076 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
002 S1264526 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
002 G7388906 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
003 R0568075 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
003 G7388904 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
003 S1264519 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
004 R0568070 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
004 G7388903 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
004 S1264518 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
005 R0568064 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
005 G7388902 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
005 S1264512 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
006 R0568069 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
006 G7388907 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
006 S1264520 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
007 G7435811 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
007 S1264523 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
007 R0568063 24-01-2025 24-01-2025 ALC232

Paraaf : % )

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
HVA [ UZH de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722,



Blad 8 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-24 MPO1 - INFL RUW

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel

Analyserapport

02R17197 EMK GWZI SA
14229737

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Orderdatum 24-01-2025
Startdatum 24-01-2025
Rapportagedatum 29-01-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14229737
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003

MPOS5 - EFFL RET-1 2025-01-24 MPO5 - EFFL RET
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Orderdatum 24-01-2025
Startdatum 24-01-2025
Rapportagedatum 29-01-2025
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Blad 11 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229737 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-01-24 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

01z

0.09

0.06

m htk/\/\

D | ‘ |

(o] c22 40
z12 30
2
Paraaf : )
//,-\\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N
TESI[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

RvA L028



SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14229724, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : VIRQBCJ6

Rotterdam, 03-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,

N
NS
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
v



Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229724 - 1 Rapportagedatum 03-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-24 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q 377
czv mg/l Q 67

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229724 - 1 Rapportagedatum 03-02-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229724 - 1 Rapportagedatum 03-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6041378 24-01-2025 24-01-2025 ALC227
001 F6041379 24-01-2025 24-01-2025 ALC227
001 R0568046 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
001 H7647415 24-01-2025 24-01-2025 ALC281
001 B6473740 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 U3260955 24-01-2025 24-01-2025 ALC247
001 B6473735 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 G7435816 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
001 HO0784983 24-01-2025 24-01-2025 SGS208
001 S1264515 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
001 R0568059 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14229731, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 99XFTF84

Rotterdam, 31-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14229731

Blad 2 van 6

Orderdatum 24-01-2025
Startdatum 24-01-2025
Rapportagedatum 31-01-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-24 MP11 - EFFL TOTAAL

Analyse Eenheid Q 001

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 52 Y

PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 347

PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q 24

PFHpA ng/l Q 75

(perfluorheptaanzuur)

PFOA lineair ng/l Q 160

(perfluoroctaanzuur)

PFOA vertakt ng/l Q 35

(perfluoroctaanzuur)

Totaal PFOA ng/l Q 200

(perfluoroctaanzuur)

PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1

PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1

PFUNDA ng/l Q <1

(perfluorundecaanzuur)

PFDoDA ng/l Q <1

(perfluordodecaanzuur)

PFTrDA ng/l Q <1

(perfluortridecaanzuur)

PFTeDA ng/! 10"

(perfluortetradecaanzuur)

PFHXDA ng/l <1

(perfluorhexadecaanzuur)

PFODA ng/l <1

(perfluoroctadecaanzuur)

PFBS ng/l Q 16

(perfluorbutaansulfonzuur)

PFPeS ng/l Q <1

(perfluorpentaansulfonzuur)

PFHXS lineair ng/l Q 4.9

(perfluorhexaansulfonzuur)

PFHpS ng/l Q <1

(perfluorheptaansulfonzuur)

PFOS lineair ng/l Q 6.3

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFOS vertakt ng/l Q 9.3

(perfluoroctaansulfonzuur)

Totaal PFOS ng/l Q 16

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFDS ng/l Q <1

(perfluordecaansulfonzuur)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l 12

sulfonzuur)

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Blad 3 van 6

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229731 -1 Rapportagedatum 31-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-24 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229731 -1 Rapportagedatum 31-01-2025
Voetnoten
1 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229731 -1 Rapportagedatum 31-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229731 -1 Rapportagedatum 31-01-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H7647415 24-01-2025 24-01-2025 ALC281
001 S1264515 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
001 F6041379 24-01-2025 24-01-2025 ALC227
001 U3260955 24-01-2025 24-01-2025 ALC247
001 H0784983 24-01-2025 24-01-2025 SGS208
001 B6473740 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 B6473735 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 G7435816 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
001 R0568059 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
001 F6041378 24-01-2025 24-01-2025 ALC227
001 R0568046 24-01-2025 24-01-2025 ALC232

Paraaf : % )

//-\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
HVA [ [lZH de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722,



SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14229722, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 9JONK7H5

Rotterdam, 29-01-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229722 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-24 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.5
temperatuur t.b.v. pH °C 18.6
METALEN
barium pg/l Q 120
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 290
nikkel pg/l Q 8.2
zink ug/l Q 72
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q 0.30
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q 0.51
FENOLEN
fenol(index) ua/l Q 37
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q 0.13
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol ug/l Q 0.12
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14229722

Blad 3 van 6

Orderdatum 24-01-2025
Startdatum 24-01-2025
Rapportagedatum 29-01-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-24 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.17
benzo(a)antraceen pg/l Q 0.03
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.01"
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ug/l <10
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 18
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 15
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 24-01-2025

] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229722 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Voetnoten
1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
Paraaf : % )
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229722 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 24-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 24-01-2025
Rapportnummer 14229722 -1 Rapportagedatum 29-01-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568046 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
001 H0784983 24-01-2025 24-01-2025 SGS208
001 R0568059 24-01-2025 24-01-2025 ALC232
001 B6473740 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 F6041378 24-01-2025 24-01-2025 ALC227
001 U3260955 24-01-2025 24-01-2025 ALC247
001 S1264515 24-01-2025 24-01-2025 ALC237
001 F6041379 24-01-2025 24-01-2025 ALC227
001 B6473735 24-01-2025 24-01-2025 ALC207
001 H7647415 24-01-2025 24-01-2025 ALC281
001 G7435816 24-01-2025 24-01-2025 SGS236
Paraaf : % '
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 10
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14234095, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :5YLBLPZ2

Rotterdam, 07-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

-1

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14234095

Blad 2 van 10

Orderdatum 31-01-2025
Startdatum 31-01-2025
Rapportagedatum 07-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-31 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-31 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-31 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-01-31 MP09a - EFFL WAK3-1
005 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-01-31 MP09b - EFFL WAK3-2
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 660 410 300 <0.2 1.3
tolueen ug/l Q 910 430 410 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q 270 100 87 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 530 220 260 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q 1000 410 440 <0.2 0.35
xylenen ug/l Q 1500 630 700 <0.30 0.35
totaal BTEX ua/l Q 3400 1600 1500 <1 1.7
naftaleen pg/l Q 46000 10000 6100 13 2.0
FENOLEN
fenol(index) g/l Q 18000 25000 17000 <10 240
fenol pg/l Q 6800
m-cresol ua/l Q 9700
o-cresol ug/l Q 6000
p-cresol ug/l Q 5500
som cresolen ug/l 21000
2-ethylfenol pg/! Q 760 ¥
3-ethylfenol pg/l Q 2500
2,4-dimethylfenol pg/l Q 7700
2,5-dimethylfenol ug/l Q 3900
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 9900
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/! Q 2200 *
3,4-dimethylfenol ug/l Q 2400
som C2-alkylfenolen ug/l 29000
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1800
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 V?
2-isopropylfenol pg/l Q <500 "7
som C3-alkylfenolen ug/l 1800
thymol ug/l Q <500 *?
p-(tert)butylfenol pg/l Q <1000 "?
som C4-alkylfenolen ua/l <1500
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 15000 ¥ 13000 ¥ 6800 <0.1 2.4
fenantreen ua/l Q 1600 110 80 14 12
antraceen ug/l Q 410 17 18 0.35 0.28
fluoranteen ug/l Q 620 9.0 11 1.1 0.95
benzo(a)antraceen ug/l Q 110 0.35 1.2 0.28 0.11
chryseen pg/l Q 89 0.42 0.95 0.21 0.20
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 37 0.07 0.14 0.05 0.04 ¥
benzo(a)pyreen ug/l Q 93 0.15 0.39 0.14 0.13
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234095 - 1 Rapportagedatum 07-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-01-31 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-01-31 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-31 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO09a - EFFL WAK3-1 2025-01-31 MP09a - EFFL WAK3-1
005 Afvalwater MPO9b - EFFL WAK3-2 2025-01-31 MP09b - EFFL WAK3-2
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 40 0.03 0.06 <0.02 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 43 0.03 0.09 0.02 0.03
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 18000 13000 6900 36 5.4
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 38000 23000 16000 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 13000 5200 4600 <10 <10
fractie C22-C30 ug/l 360 50 30 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 100 30 15 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 51000 28000 21000 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234095 -1 Rapportagedatum 07-02-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.
Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14234095

Blad 5 van 10

Orderdatum 31-01-2025
Startdatum 31-01-2025
Rapportagedatum 07-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

006 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-01-31 MP10a - EFFL WAK4-1
007 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-01-31 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2
tolueen ua/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 0.12
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 0.22
xylenen pg/l Q <0.30 0.34
totaal BTEX ug/l Q <1 <1
naftaleen ug/l Q 0.62 2.9
FENOLEN
fenol(index) ua/l Q <10 15
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1 0.12
fenantreen ua/l Q 0.58 0.55
antraceen ug/l Q 0.23 0.13
fluoranteen ug/l Q 0.81 0.49
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.21 0.07
chryseen pg/l Q 0.17 0.11
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 0.03 0.03
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.09 0.08
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 2.1 1.6
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 pg/l <10 <10
fractie C22-C30 ua/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234095 - 1 Rapportagedatum 07-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1264509 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
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Blad 7 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234095 - 1 Rapportagedatum 07-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7435817 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
001 R0568083 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
001 B6473619 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 R0568077 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
001 B6473618 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
002 S1264511 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
002 R0568053 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
002 G7435813 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
003 G7435823 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
003 R0568089 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
003 S1264513 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
004 S1264510 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
004 R0568085 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
004 G7435825 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
005 G7435812 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
005 R0568052 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
005 S1264514 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
006 R0568078 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
006 S1264505 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
006 G7435822 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
007 G7435829 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
007 S1264504 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
007 R0568072 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Orderdatum 31-01-2025
Startdatum 31-01-2025
Rapportagedatum 07-02-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel

Analyserapport

02R17197 EMK GWZI SA
14234095

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Orderdatum 31-01-2025
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Blad 10 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234095 - 1 Rapportagedatum 07-02-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-01-31 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14234086, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : KGRMXZRF

Rotterdam, 10-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234086 - 1 Rapportagedatum 10-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-31 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 36

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234086 - 1 Rapportagedatum 10-02-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234086 - 1 Rapportagedatum 10-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7435810 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
001 S1264506 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
001 B6473625 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 R0568095 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
001 R0568090 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
001 U3260956 31-01-2025 31-01-2025 ALC247
001 B6473624 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 F6041376 31-01-2025 31-01-2025 ALC227
001 F6041377 31-01-2025 31-01-2025 ALC227
001 H0785030 31-01-2025 31-01-2025 SGS208
001 H7647423 31-01-2025 31-01-2025 ALC281
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14234091, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :BRXGTL72

Rotterdam, 06-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234091 -1 Rapportagedatum 06-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-31 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 50
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 4.7
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11”
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Blad 3 van 6

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234091 -1 Rapportagedatum 06-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-31 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234091 -1 Rapportagedatum 06-02-2025
Voetnoten
1 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.

Paraaf : % '
/A\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N\
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van te Rotterdam 24226722,

RvA L 028



Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234091 -1 Rapportagedatum 06-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234091 -1 Rapportagedatum 06-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 U3260956 31-01-2025 31-01-2025 ALC247
001 S1264506 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
001 F6041376 31-01-2025 31-01-2025 ALC227
001 G7435810 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
001 B6473625 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 H7647423 31-01-2025 31-01-2025 ALC281
001 R0568090 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
001 B6473624 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 F6041377 31-01-2025 31-01-2025 ALC227
001 HO0785030 31-01-2025 31-01-2025 SGS208
001 R0568095 31-01-2025 31-01-2025 ALC232

Paraaf : % )
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14234082, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 13L581XP

Rotterdam, 05-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234082 - 1 Rapportagedatum 05-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-31 MP11 - EFFL TOTAAL
002 Afvalwater MP12 - EFFL Terugval-2024-01-31 MP012 - EFFL Terugvalscenario
Analyse Eenheid Q 001 002
pH Q 7.8
temperatuur t.b.v. pH °C 18.7
METALEN
barium pg/l Q 140
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pg/l Q <8
molybdeen pg/l Q 210
nikkel ug/l Q 17
zink pg/l Q <20
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2
tolueen pg/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 0.12
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 0.22
xylenen pg/l Q <0.30 0.34
totaal BTEX pg/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q 0.62 0.26
FENOLEN
fenol(index) pg/l Q <10 <10
fenol ua/l Q <0.5
m-cresol pg/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ug/l <0.3
2-ethylfenol ug/l Q <0.1
3-ethylfenol pg/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol ua/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- pg/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol ug/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen pg/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol ua/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen ug/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14234082

Blad 3 van 6

Orderdatum 31-01-2025
Startdatum 31-01-2025
Rapportagedatum 05-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-01-31 MP11 - EFFL TOTAAL
002 Afvalwater MP12 - EFFL Terugval-2024-01-31 MP012 - EFFL Terugvalscenario
Analyse Eenheid Q 001 002
som C4-alkylfenolen pg/l <0.3
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ua/l Q 14 021"
fenantreen ua/l Q 0.72 0.42
antraceen pg/l Q 0.17 0.10
fluoranteen ua/l Q 0.64 0.39
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.08 0.07
chryseen ug/l Q 0.13 0.09
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.03 0.02
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.09 0.06
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 3.3 14
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 ug/l <10 <10
fractie C22-C30 pg/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ua/l Q <50 <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 27
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 6.8
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % '
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 31-01-2025

] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234082 -1 Rapportagedatum 05-02-2025
Voetnoten
1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
Paraaf : % )
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234082 - 1 Rapportagedatum 05-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem

Paraaf : % y
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 31-01-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 31-01-2025
Rapportnummer 14234082 - 1 Rapportagedatum 05-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6041376 31-01-2025 31-01-2025 ALC227
001 G7435810 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
001 F6041377 31-01-2025 31-01-2025 ALC227
001 H7647423 31-01-2025 31-01-2025 ALC281
001 B6473625 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 U3260956 31-01-2025 31-01-2025 ALC247
001 H0785030 31-01-2025 31-01-2025 SGS208
001 R0568090 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
001 S1264506 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
001 B6473624 31-01-2025 31-01-2025 ALC207
001 R0568095 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
002 S1264503 31-01-2025 31-01-2025 ALC237
002 G7435809 31-01-2025 31-01-2025 SGS236
002 R0568084 31-01-2025 31-01-2025 ALC232
Paraaf : % '
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14238480, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :Y1PZJM5N

Rotterdam, 18-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238480 - 1 Rapportagedatum 18-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-07 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q <98 V? 42
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <7.9"? 20
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q 29 11°
PFHpA ng/! Q 25 7% <14 ?
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q 940 <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q 110 <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q 1100 1.3
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q 3.8 <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q 25" <1
PFUNDA ng/! Q <157 <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/! Q <157 <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTIDA ng/! Q <157 <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/! <15 " <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <257 <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <15" <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q 70 45
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/! Q <15 V? <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <4.0" <157
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <35 ¥? <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q 89 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q 71 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q 160 12
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <15" <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/! <157 <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l 14 <14?
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <4.0" <157
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <357 <14 "
sulfonzuur)
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025

Rapportnummer 14238480 - 1

Rapportagedatum 18-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-07 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PFOSA lineair ng/l 13 <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <357 <147
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/! <25" <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l 13 <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <40? <157
fosfaat diester)
Paraaf : % '
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238480 - 1 Rapportagedatum 18-02-2025

Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.

3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

4 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.

Paraaf : % )
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238480 - 1 Rapportagedatum 18-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238480 - 1 Rapportagedatum 18-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568061 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 G7435828 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
001 B6473622 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 B6473623 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 R0568066 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 S1264497 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
002 R0568058 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
002 B6473620 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
002 S1264703 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
002 B6473626 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
002 F6041386 07-02-2025 07-02-2025 ALC227
002 U3260962 07-02-2025 07-02-2025 ALC247
002 F6041375 07-02-2025 07-02-2025 ALC227
002 H7647417 07-02-2025 07-02-2025 ALC281
002 R0568055 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
002 G7435833 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
002 H0785026 07-02-2025 07-02-2025 SGS208
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14238475, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : FIJ4A5SV8

Rotterdam, 17-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238475 -1 Rapportagedatum 17-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 40

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238475 -1 Rapportagedatum 17-02-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
Paraaf : % )
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238475 -1 Rapportagedatum 17-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BZV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473626 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 F6041375 07-02-2025 07-02-2025 ALC227
001 G7435833 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
001 B6473620 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 F6041386 07-02-2025 07-02-2025 ALC227
001 H7647417 07-02-2025 07-02-2025 ALC281
001 R0568058 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 S1264703 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
001 H0785026 07-02-2025 07-02-2025 SGS208
001 R0568055 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 U3260962 07-02-2025 07-02-2025 ALC247
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 16
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14238483, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer T HXV7N2L2

Rotterdam, 14-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 16

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 Rapportagedatum 14-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-07 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-07 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-07 MP07a - EFFL WAK1-1
004 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-02-07 MP08a - EFFL WAK2-1
005 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-02-07 MP09a - EFFL WAK3-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 1200 900 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q 610 510 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 300 230 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 270 250 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q 570 490 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q 840 740 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 3000 2400 <1 <1 <1
naftaleen ug/l Q 16000 15000 0.29 <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 28000 30000 <10 <10 <10
fenol pg/l Q 29000 ¥
m-cresol pg/l Q 28000 ¥
o-cresol ug/l Q 24000 ¥
p-cresol ug/l Q 16000
som cresolen ug/l 68000
2-ethylfenol pg/l Q 1300
3-ethylfenol pg/l Q 3800
2,4-dimethylfenol pg/l Q 15000
2,5-dimethylfenol ug/l Q 7800
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 18000
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q 4100
3,4-dimethylfenol ug/l Q 3700
som C2-alkylfenolen ug/l 54000
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1600
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <2000 ¥?
2-isopropylfenol pg/! Q <1000 V?
som C3-alkylfenolen ug/l <3000
thymol pg/l Q <1000 V?
p-(tert)butylfenol ug/l Q <2000 V2
som C4-alkylfenolen ua/l <3000
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 13000 ¥ 10000 0.59 0.90 <0.1
fenantreen ua/l Q 310 75 0.05 0.03 0.05
antraceen ug/l Q 59 20 0.03 <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 70 9.8 0.61 0.47 0.39
benzo(a)antraceen ug/l Q 12 0.41 0.08 0.06 0.07
chryseen pg/l Q 7.9 0.34 0.06 0.05 0.06
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 1.3 0.02 0.01" 0.01 0.02
benzo(a)pyreen ug/l Q 3.1 0.03 0.02 0.02 0.02
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-07 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO3a - EFFL LAl 2025-02-07 MP03a - EFFL LA1
003 Afvalwater MPOQ7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-07 MPO7a - EFFL WAK1-1
004 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-02-07 MP08a - EFFL WAK2-1
005 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-02-07 MP09a - EFFL WAK3-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 1.1 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 12 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 13000 10000 15 15 0.61
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 24000 24000 <10 25 20
fractie C12-C22 ua/l 6000 5000 45 40 <10
fractie C22-C30 ug/l 25 20 20 30 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 25 25 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 30000 29000 84 120 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 -1 Rapportagedatum 14-02-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.
Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-02-07 MP0O9b - EFFL WAK3-2
007 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-02-07 MP10a - EFFL WAK4-1
008 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-02-07 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ua/l Q 25 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q 1.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q 0.51 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q 0.51 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 27 <1 <1
naftaleen ug/l Q 0.74 <0.2 0.61
FENOLEN
fenol(index) pg/l Q 300 <10 <10

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ua/l Q 0.21 <0.1 1.7
fenantreen pg/l Q 0.23 0.05 0.15
antraceen ua/l Q 0.06 <0.02 0.04
fluoranteen ua/l Q 0.22 0.27 0.18
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.05 0.05 0.05
chryseen ua/l Q 0.05 0.06 0.04
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.01" 0.02 0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.01 0.02 0.01
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q 0.84 <0.5 2.2
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l 20 20 <10
fractie C12-C22 ua/l 15 <10 35
fractie C22-C30 pg/l 15 <10 15
fractie C30-C40 ug/l <10 <10 20
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50 <50 70

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 07-02-2025
] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 -1 Rapportagedatum 14-02-2025
Voetnoten
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7435828 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473623 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 R0568066 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 S1264497 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
001 B6473622 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 R0568061 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
002 R0568068 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
002 S1264502 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
002 G7435827 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
003 G7435835 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
003 S1264699 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
003 R0568062 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
004 R0568057 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
004 G7435834 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
004 S1264694 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
005 R0568074 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
005 G7435820 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
005 S1264501 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
006 R0568065 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
006 G7435831 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
006 S1264693 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
007 R0568071 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
007 G7435830 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
007 S1264697 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
008 R0568060 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
008 S1264698 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
008 G7435836 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14238483

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o\

N
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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001

MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-07 MPO1 - INFL RUW
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Orderdatum 07-02-2025
Startdatum 07-02-2025
Rapportagedatum 14-02-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14238483

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

o\

N
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Startdatum 07-02-2025
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-07 MP07a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-02-07 MP08a - EFFL WAK2-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-02-07 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO09b - EFFL WAKS3-2 2025-02-07 MP0O9b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MP10a - EFFL WAK4-1 2025-02-07 MP10a - EFFL WAK4-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.252

0.18a

0126

0.062

S

10 caz 40
c12 20

Paraaf : % y

//A\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
RN
TESI[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
HVA [ UZH de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722,



Blad 16 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238483 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-02-07 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 ;
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14238472, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : KKDJRG2E

Rotterdam, 14-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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Blad 2 van 7

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238472 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-07 MP11 - EFFL TOTAAL
002 Afvalwater MP12 - EFFL Terugval-2024-02-07 MP012 - EFFL Terugvalscenario
Analyse Eenheid Q 001 002
pH Q 7.6
temperatuur t.b.v. pH °C 18.4
METALEN
barium pg/l Q 130
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pg/l Q <8
molybdeen pg/l Q 280
nikkel ug/l Q 22
zink pg/l Q <20
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2
tolueen pg/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) pg/l Q <10 <10
fenol ua/l Q <0.5
m-cresol pg/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ug/l <0.3
2-ethylfenol ug/l Q <0.1
3-ethylfenol pg/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol ua/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- pg/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol ug/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen pg/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol ua/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen ug/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14238472

Blad 3 van 7

Orderdatum 07-02-2025
Startdatum 07-02-2025
Rapportagedatum 14-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-07 MP11 - EFFL TOTAAL
002 Afvalwater MP12 - EFFL Terugval-2024-02-07 MP012 - EFFL Terugvalscenario
Analyse Eenheid Q 001 002
som C4-alkylfenolen pg/l <0.3
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ua/l Q 0.20 <0.1
fenantreen ua/l Q 0.07 0.13
antraceen pg/l Q 0.02 0.03
fluoranteen ua/l Q 0.20 0.21
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.04 0.06
chryseen ug/l Q 0.04 0.06
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.01 0.02 "
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.01 0.01
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 0.59 0.52
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 25
fractie C12-C22 ug/l <10 <10
fractie C22-C30 pg/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ua/l Q <50 <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 20
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 17
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 7

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 07-02-2025

] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238472 -1 Rapportagedatum 14-02-2025
Voetnoten
1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
Paraaf : % )
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Blad 5 van 7

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238472 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 6 van 7

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238472 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568058 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 H7647417 07-02-2025 07-02-2025 ALC281
001 U3260962 07-02-2025 07-02-2025 ALC247
001 H0785026 07-02-2025 07-02-2025 SGS208
001 B6473620 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 F6041375 07-02-2025 07-02-2025 ALC227
001 G7435833 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
001 S1264703 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
001 R0568055 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
001 B6473626 07-02-2025 07-02-2025 ALC207
001 F6041386 07-02-2025 07-02-2025 ALC227
002 G7435826 07-02-2025 07-02-2025 SGS236
002 R0568056 07-02-2025 07-02-2025 ALC232
002 S1264704 07-02-2025 07-02-2025 ALC237
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-02-2025
Rapportnummer 14238472 - 1 Rapportagedatum 14-02-2025
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MP12 - EFFL Terugval-2024-02-07 MP012 - EFFL Terugvalscenario

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14242505, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : C6M91PVZ

Rotterdam, 24-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242505 -1 Rapportagedatum 24-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q 327
czv mg/l Q 28

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242505 -1 Rapportagedatum 24-02-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242505 - 1 Rapportagedatum 24-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0578221 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 U3260953 14-02-2025 14-02-2025 ALC247
001 H7647422 14-02-2025 14-02-2025 ALC281
001 F6039141 14-02-2025 14-02-2025 ALC227
001 B6473615 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 G7435852 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
001 H0785025 14-02-2025 14-02-2025 SGS208
001 F6039142 14-02-2025 14-02-2025 ALC227
001 B6473621 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 R0578209 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 S1264701 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14242506, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : TI8IKNGB

Rotterdam, 21-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242506 - 1 Rapportagedatum 21-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 1.6
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11”
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1.0
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242506 - 1 Rapportagedatum 21-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242506 - 1 Rapportagedatum 21-02-2025
Voetnoten
1 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242506 - 1 Rapportagedatum 21-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242506 - 1 Rapportagedatum 21-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473615 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 G7435852 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
001 R0578221 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 U3260953 14-02-2025 14-02-2025 ALC247
001 F6039141 14-02-2025 14-02-2025 ALC227
001 B6473621 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 R0578209 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 H0785025 14-02-2025 14-02-2025 SGS208
001 F6039142 14-02-2025 14-02-2025 ALC227
001 H7647422 14-02-2025 14-02-2025 ALC281
001 S1264701 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 12
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14242507, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 75CB8H8W

Rotterdam, 20-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

-1

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14242507

Blad 2 van 12

Orderdatum 14-02-2025
Startdatum 14-02-2025
Rapportagedatum 20-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-14 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-14 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-14 MP04a - EFFL SOP1
004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-14 MPO5 - EFFL RET
005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-14 MP07a - EFFL WAK1-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 1200 450 180 240 13
tolueen ug/l Q 350 230 100 140 0.89
ethylbenzeen pg/l Q 99 110 33 42 <0.2
o-xyleen ua/l Q 130 140 110 120 0.15
p- en m-xyleen pg/l Q 300 270 170 180 0.28
xylenen ug/l Q 430 410 280 300 0.43
totaal BTEX ua/l Q 2100 1200 590 720 14
naftaleen pg/l Q 7800 7900 830 2000 0.45
FENOLEN
fenol(index) g/l Q 71000 29000 3400 5300 59
fenol pg/l Q 31000 ¥
m-cresol pg/l Q 33000 ¥
o-cresol ug/l Q 27000 ¥
p-cresol ug/l Q 16000
som cresolen ug/l 75000
2-ethylfenol pg/! Q 1400 ¥
3-ethylfenol pg/l Q 4300
2,4-dimethylfenol pg/l Q 18000
2,5-dimethylfenol ug/l Q 8800
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 21000 ¥
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q 4900
3,4-dimethylfenol ug/l Q 4400
som C2-alkylfenolen ug/l 63000
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1600
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 V?
2-isopropylfenol pg/l Q <500 "7
som C3-alkylfenolen ug/l 1600
thymol ug/l Q <500 *?
p-(tert)butylfenol pg/l Q <1000 "?
som C4-alkylfenolen ua/l <1500
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 9400 12000 ¥ 540 2100 0.11
fenantreen ua/l Q 890 160 150 120 14
antraceen ug/l Q 140 20 19 17 0.32
fluoranteen ug/l Q 230 8.2 11 6.9 0.77
benzo(a)antraceen ug/l Q 22 0.57 15 0.63 0.12
chryseen pg/l Q 24 0.39 11 0.47 0.12
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 8.7 0.06 0.21 0.07 0.04
benzo(a)pyreen pg/l Q 8.6 0.10 0.38 0.14 0.05
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 12

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 - 1 Rapportagedatum 20-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-14 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-14 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-14 MP0O4a - EFFL SOP1
004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-14 MPO5 - EFFL RET
005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-14 MP07a - EFFL WAK1-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <8.0? 0.03 0.13 0.04 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <8.0? 0.03 0.14 0.04 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 11000 12000 720 2200 2.9
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 17000 22000 3000 5400 <10
fractie C12-C22 pg/l 4900 4600 2300 2800 <10
fractie C22-C30 ug/l 80 <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 25 <10 <10 10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 22000 27000 5300 8200 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % '

//'-\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

RvA L028



Blad 4 van 12

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 -1 Rapportagedatum 20-02-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk

beinvloed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.

Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

-1

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14242507

Blad 5 van 12

Orderdatum
Startdatum

14-02-2025
14-02-2025

Rapportagedatum 20-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

006 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-02-14 MP08a - EFFL WAK2-1

007 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-02-14 MP09a - EFFL WAK3-1

008 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-02-14 MP09b - EFFL WAK3-2

009 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-02-14 MP10a - EFFL WAK4-1

010 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-02-14 MP10b - EFFL WAK4-2

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q <1 <1 <1 <1 <1
naftaleen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
FENOLEN

fenol(index) ug/l Q <10 <10 <10 <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ua/l Q <0.1 0.20 <0.1 <0.1 0.28
fenantreen pg/l Q 0.59 0.35 0.19 0.26 0.13
antraceen ug/l Q 0.12 0.08 0.05 0.06 0.03
fluoranteen ua/l Q 0.46 0.31 0.28 0.24 0.21
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.10 0.07 0.07 0.05 0.06
chryseen ua/l Q 0.10 0.06 0.06 0.05 0.06
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 14 1.1 0.70 0.70 0.82
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 ua/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C22-C30 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ]l Q <50 <50 <50 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 14-02-2025
] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 -1 Rapportagedatum 20-02-2025
Voetnoten
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 - 1 Rapportagedatum 20-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7435839 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 - 1 Rapportagedatum 20-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473617 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 B6473616 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 S1264689 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
001 R0578210 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 R0578204 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
002 R0578223 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
002 G7435848 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
002 S1264710 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
003 S1264709 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
003 G7435838 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
003 R0578217 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
004 G7435847 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
004 R0578222 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
004 S1264711 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
005 G7435846 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
005 R0578229 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
005 S1264712 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
006 R0578205 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
006 G7435845 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
006 S1264708 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
007 G7435849 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
007 S1264717 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
007 R0578216 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
008 S1264690 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
008 G7435855 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
008 R0578203 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
009 G7435853 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
009 R0578211 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
009 S1264695 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
010 R0578215 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
010 S1264716 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
010 G7435854 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14242507

-1

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

001

MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-14 MPO1 - INFL RUW
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Orderdatum 14-02-2025
Startdatum 14-02-2025
Rapportagedatum 20-02-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14242507

-1

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

002

MPO03a - EFFL LAl 2025-02-14 MP03a - EFFL LAl
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Orderdatum 14-02-2025
Startdatum 14-02-2025
Rapportagedatum 20-02-2025
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 - 1 Rapportagedatum 20-02-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-14 MP04a - EFFL SOP1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242507 - 1 Rapportagedatum 20-02-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-14 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14242503, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : TTFUAT3Y

Rotterdam, 19-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242503 - 1 Rapportagedatum 19-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-14 MP11 - EFFL TOTAAL
002 Afvalwater MP12 - EFFL Terugval-2024-02-14 MP012 - EFFL Terugvalscenario
Analyse Eenheid Q 001 002
pH Q 7.5
temperatuur t.b.v. pH °C 18.2
METALEN
barium pg/l Q 100
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pg/l Q <8
molybdeen pg/l Q 460
nikkel ug/l Q 24
zink pg/l Q <20
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2
tolueen pg/l Q <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 0.12
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1
naftaleen pg/l Q 0.98 <0.2
FENOLEN
fenol(index) pg/l Q <10 <10
fenol ua/l Q <0.5
m-cresol pg/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ug/l <0.3
2-ethylfenol ug/l Q <0.1
3-ethylfenol pg/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol ua/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- pg/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol ug/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen pg/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol ua/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen ug/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14242503

Blad 3van 5

Orderdatum 14-02-2025
Startdatum 14-02-2025
Rapportagedatum 19-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-14 MP11 - EFFL TOTAAL
002 Afvalwater MP12 - EFFL Terugval-2024-02-14 MP012 - EFFL Terugvalscenario
Analyse Eenheid Q 001 002
som C4-alkylfenolen pg/l <0.3
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ua/l Q <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q 0.05 0.08
antraceen pg/l Q 0.05 <0.02
fluoranteen ua/l Q 0.17 0.12
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.02 0.04
chryseen ug/l Q 0.03 0.03
benzo(k)fluoranteen pg/l Q <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q <0.01 0.02
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10
fractie C12-C22 ug/l <10 <10
fractie C22-C30 pg/l <10 <10
fractie C30-C40 ug/l <10 <10
totaal olie C10 - C40 ua/l Q <50 <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 19
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 30
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242503 - 1 Rapportagedatum 19-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-02-2025
Rapportnummer 14242503 - 1 Rapportagedatum 19-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H7647422 14-02-2025 14-02-2025 ALC281
001 G7435852 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
001 R0578209 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 F6039141 14-02-2025 14-02-2025 ALC227
001 R0578221 14-02-2025 14-02-2025 SGS232
001 S1264701 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
001 F6039142 14-02-2025 14-02-2025 ALC227
001 B6473615 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 B6473621 14-02-2025 14-02-2025 ALC207
001 H0785025 14-02-2025 14-02-2025 SGS208
001 U3260953 14-02-2025 14-02-2025 ALC247
002 G7435844 14-02-2025 14-02-2025 SGS236
002 R0568080 14-02-2025 14-02-2025 ALC232
002 S1264707 14-02-2025 14-02-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14247171, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer D TXZ7TKQA48

Rotterdam, 03-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247171 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 29

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247171 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
Paraaf : % )
/A\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van te Rotterdam 24226722,

RvA L 028



Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247171 - 1 Rapportagedatum 03-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H7647413 21-02-2025 21-02-2025 ALC281
001 F6039146 21-02-2025 21-02-2025 ALC227
001 U3260969 21-02-2025 21-02-2025 ALC247
001 B6473628 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 B6473629 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 R0578201 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 HO0785029 21-02-2025 21-02-2025 SGS208
001 R0578196 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 F6039138 21-02-2025 21-02-2025 ALC227
001 S1264733 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
001 G7436235 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14247170, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 5VXIJ93N

Rotterdam, 27-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247170 - 1 Rapportagedatum 27-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 167
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11?
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/! Q <15°?
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Blad 3 van 6

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247170 -1 Rapportagedatum 27-02-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247170 -1 Rapportagedatum 27-02-2025
Voetnoten
1 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
2 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247170 - 1 Rapportagedatum 27-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247170 -1 Rapportagedatum 27-02-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0578196 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 R0578201 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 F6039146 21-02-2025 21-02-2025 ALC227
001 H0785029 21-02-2025 21-02-2025 SGS208
001 G7436235 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
001 H7647413 21-02-2025 21-02-2025 ALC281
001 F6039138 21-02-2025 21-02-2025 ALC227
001 B6473628 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 U3260969 21-02-2025 21-02-2025 ALC247
001 B6473629 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 S1264733 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 1
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14247177, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 181PWCP1

Rotterdam, 03-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 11

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-21 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-21 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-21 MP04a - EFFL SOP1

004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-21 MPO5 - EFFL RET

005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-21 MP07a - EFFL WAK1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q 1000 630 240 250 67
tolueen g/l Q 600 330 120 120 12
ethylbenzeen ug/l Q 290 140 43 42 2.2
o-xyleen ua/l Q 300 210 93 90 1.2
p- en m-xyleen pg/l Q 580 410 150 140 3.3
xylenen ug/l Q 880 620 240 230 45
totaal BTEX ua/l Q 2800 1700 650 640 86
naftaleen ug/l Q 12000 10000 810 340 <2.0?
FENOLEN

fenol(index) g/l Q 9600 15000 730 740 97
fenol pg/l Q 2800

m-cresol ua/l Q 3500

o-cresol pg/l Q 2200 *

p-cresol ug/l Q 1900

som cresolen ug/l 7700

2-ethylfenol pg/l Q 320 ”

3-ethylfenol pg/l Q 740 ”

2,4-dimethylfenol pg/l Q 2500

2,5-dimethylfenol ug/l Q 1600

3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 3700

ethylfenol

2,6-dimethylfenol pg/l Q 980 ”

3,4-dimethylfenol ug/l Q 780 ”

som C2-alkylfenolen ug/l 11000

2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 860 ”

3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <100 V?

2-isopropylfenol pg/! Q <50 "7

som C3-alkylfenolen ug/l 860

thymol pg/l Q <50 V?

p-(tert)butylfenol ug/l Q <100 V?

som C4-alkylfenolen ua/l <150

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 16000 ¥ 13000 ¥ 370 170 <0.1
fenantreen ua/l Q 670 150 150 92 15
antraceen pg/l Q 130 19 19 16 0.35
fluoranteen ug/l Q 260 8.0 12 9.0 1.0
benzo(a)antraceen ug/l Q 37 0.45 11 0.83 0.21
chryseen pg/l Q 46 0.31 0.81 0.58 0.18
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 9.7 0.06 0.18 0.14 0.06
benzo(a)pyreen ug/l Q 19 0.11 0.35 0.25 0.10

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-21 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-21 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-21 MP0O4a - EFFL SOP1
004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-21 MPO5 - EFFL RET
005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-21 MP07a - EFFL WAK1-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 7.9 0.03 0.12 0.09 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 8.3 0.04 0.14 0.08 0.04
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 17000 13000 550 290 35
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 19000 20000 2400 1700 <10
fractie C12-C22 pg/l 6100 4500 1900 1500 <10
fractie C22-C30 ug/l 230 15 20 15 <10
fractie C30-C40 ua/l 150 <10 25 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 25000 25000 4300 3200 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 - 1 Rapportagedatum 03-03-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk

beinvloed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.

Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

-1

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14247177

Blad 5 van 11

Orderdatum
Startdatum

21-02-2025
21-02-2025

Rapportagedatum 03-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

006 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-02-21 MP08a - EFFL WAK2-1

007 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-02-21 MP09a - EFFL WAK3-1

008 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-02-21 MP09b - EFFL WAK3-2

009 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-02-21 MP10a - EFFL WAK4-1

010 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-02-21 MP10b - EFFL WAK4-2

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen pg/l Q <0.2 <0.2 0.35 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <1 <1 <1
naftaleen ug/l Q 0.31 <0.2 0.62 <0.2 0.41
FENOLEN

fenol(index) pg/l Q <10 <10 <10 <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
fenantreen pg/l Q 0.30 0.22 0.05 0.12 0.08
antraceen ug/l Q 0.12 0.09 0.03 0.06 0.03
fluoranteen ua/l Q 0.69 0.53 0.40 0.42 0.31
benzo(a)antraceen pg/l Q 0.05 0.14 0.08 0.12 0.09
chryseen ua/l Q 0.13 0.13 0.09 0.09 0.09
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.16 0.05 0.03 0.04 0.03
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
benzo(ghi)peryleen ua/l Q 0.03 0.03 <0.02 0.02 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 1.6 1.3 0.77 0.97 0.74
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 ua/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C22-C30 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ]l Q <50 <50 <50 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473630 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
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Blad 7 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0578225 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 R0578220 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 B6473631 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 G7436231 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
001 S1264722 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
002 G7436230 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
002 S1264721 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
002 R0578219 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
003 S1264720 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
003 R0578214 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
003 G7436232 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
004 G7436229 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
004 R0578224 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
004 S1264728 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
005 S1264729 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
005 R0578218 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
005 G7436224 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
006 G7436236 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
006 S1264730 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
006 R0578208 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
007 G7436219 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
007 S1264725 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
007 R0578212 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
008 R0578213 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
008 G7436225 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
008 S1264726 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
009 G7436220 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
009 R0578207 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
009 S1264727 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
010 S1264719 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
010 R0578202 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
010 G7436226 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
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Blad 8 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-21 MPO1 - INFL RUW

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14247177
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C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

002

MPO03a - EFFL LAl 2025-02-21 MP03a - EFFL LAl

Blad 9 van 11

Orderdatum 21-02-2025
Startdatum 21-02-2025
Rapportagedatum 03-03-2025
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-21 MP04a - EFFL SOP1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1.787

1.241

0.a94

0.447

c12 30

Paraaf : % y
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Blad 11 van 11

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247177 -1 Rapportagedatum 03-03-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-21 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

1.685

1.188

0.792

0.296

10 caz 40
c12 30

Paraaf : % y
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14247168, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : APVT2UHB

Rotterdam, 26-02-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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v



DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14247168

Blad 2 van 5

Orderdatum 21-02-2025
Startdatum 21-02-2025
Rapportagedatum 26-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.6
temperatuur t.b.v. pH °C 20.0
METALEN
barium ug/l Q 82
cadmium pg/l Q <1
kobalt ug/l Q <10
koper ua/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood ug/l Q <8
molybdeen ua/l Q 390
nikkel pg/l Q 12
zink ua/l Q 37
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen ug/l Q <0.1
p- en m-xyleen ug/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX ua/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % '
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14247168

Blad 3van 5

Orderdatum 21-02-2025
Startdatum 21-02-2025
Rapportagedatum 26-02-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen ug/l Q 0.15
antraceen ug/l Q 0.05
fluoranteen ug/l Q 0.38
benzo(a)antraceen pg/l Q 0.11
chryseen ua/l Q 0.08
benzo(k)fluoranteen pg/l Q 0.04
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.06
benzo(ghi)peryleen ua/l Q 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q 0.92
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ug/l <10
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 24
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 26
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % '
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247168 - 1 Rapportagedatum 26-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem

Paraaf : % y
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-02-2025
Rapportnummer 14247168 - 1 Rapportagedatum 26-02-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6039138 21-02-2025 21-02-2025 ALC227
001 G7436235 21-02-2025 21-02-2025 SGS236
001 U3260969 21-02-2025 21-02-2025 ALC247
001 H7647413 21-02-2025 21-02-2025 ALC281
001 B6473629 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 F6039146 21-02-2025 21-02-2025 ALC227
001 B6473628 21-02-2025 21-02-2025 ALC207
001 S1264733 21-02-2025 21-02-2025 ALC237
001 R0578196 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 R0578201 21-02-2025 21-02-2025 SGS232
001 H0785029 21-02-2025 21-02-2025 SGS208
Paraaf : % '
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14251652, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 61ESNFPV

Rotterdam, 05-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14251652

Blad 2 van 6

Orderdatum 28-02-2025
Startdatum 28-02-2025
Rapportagedatum 05-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-28 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q <21 V2 <11”?
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 7.1 <1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q 50 1.6
PFHpA ng/l Q 37 <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q 1400 <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q 190 <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q 1600 <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q 5.7 <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q 2.6 <1
PFUNDA ng/l Q <157 <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/! Q <15? <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTIDA ng/! Q <157 <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <157 <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <257 <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <157 <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/! Q <g7 V1?9 <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <95 777 <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q 45 <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/! Q <33 %? <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q 140 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q 100 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q 240 <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <157 <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/! <15°? <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l 16 <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <4.0? <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <357 <1
sulfonzuur)
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14251652 - 1

Blad 3 van 6

Orderdatum 28-02-2025
Startdatum 28-02-2025
Rapportagedatum 05-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-28 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PFOSA lineair ng/l 26 <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <357 <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/! <2572 <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l 26 <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <40? <1
fosfaat diester)
Paraaf : % '
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251652 - 1 Rapportagedatum 05-03-2025
Voetnoten
1 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat
mogelijk beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
4 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
5 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251652 - 1 Rapportagedatum 05-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251652 - 1 Rapportagedatum 05-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1264732 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
001 R0578183 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 R0578194 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 B6473638 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 G7436212 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
001 B6473637 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
002 F6039145 28-02-2025 28-02-2025 ALC227
002 B6473635 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
002 R0578184 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
002 S1263422 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
002 U3260963 28-02-2025 28-02-2025 ALC247
002 H7647418 28-02-2025 28-02-2025 ALC281
002 R0578182 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
002 F6039149 28-02-2025 28-02-2025 ALC227
002 H0785028 28-02-2025 28-02-2025 SGS208
002 G7436222 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
002 B6473636 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14251654, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 BZ8142MC

Rotterdam, 10-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251654 - 1 Rapportagedatum 10-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 40

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251654 - 1 Rapportagedatum 10-03-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251654 - 1 Rapportagedatum 10-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BZV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0578182 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 U3260963 28-02-2025 28-02-2025 ALC247
001 B6473635 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 B6473636 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 F6039145 28-02-2025 28-02-2025 ALC227
001 H0785028 28-02-2025 28-02-2025 SGS208
001 R0578184 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 F6039149 28-02-2025 28-02-2025 ALC227
001 H7647418 28-02-2025 28-02-2025 ALC281
001 S1263422 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
001 G7436222 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 15
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14251658, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer - TT5Q92TB

Rotterdam, 11-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

-1

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14251658

Blad 2 van 15

Orderdatum
Startdatum

28-02-2025
28-02-2025

Rapportagedatum 11-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-28 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-28 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-28 MP04a - EFFL SOP1

004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-28 MPO5 - EFFL RET

005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-28 MP07a - EFFL WAK1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q 540 330 100 78 87
tolueen ug/l Q 240 140 42 37 21
ethylbenzeen pg/l Q 130 64 21 18 3.7
o-xyleen ua/l Q 140 76 65 61 8.0
p- en m-xyleen pg/l Q 250 130 93 86 11
xylenen ug/l Q 390 210 160 150 19
totaal BTEX ua/l Q 1300 740 320 280 130
naftaleen ug/l Q 7000 6400 560 * 540 ° 2.1
FENOLEN

fenol(index) g/l Q 25000 18000 740 670 220
fenol pg/l Q 17000

m-cresol ua/l Q 19000

o-cresol ug/l Q 14000

p-cresol ug/l Q 9800

som cresolen ug/l 43000

2-ethylfenol pg/l Q 940 *

3-ethylfenol pg/l Q 2600

2,4-dimethylfenol pg/l Q 10000

2,5-dimethylfenol ug/l Q 5600

3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 14000

ethylfenol

2,6-dimethylfenol pg/l Q 2900

3,4-dimethylfenol ug/l Q 2900

som C2-alkylfenolen ug/l 39000

2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1600

3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 V?

2-isopropylfenol pg/l Q <500 "7

som C3-alkylfenolen ug/l 1600

thymol ug/l Q <500 *?

p-(tert)butylfenol pg/l Q <1000 "?

som C4-alkylfenolen ua/l <1500

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 9500 9000 160 390 025"
fenantreen ua/l Q 850 250 3.6 1.7 <0.02
antraceen ug/l Q 130 46 18 16 0.25
fluoranteen ug/l Q 280 53 13 9.9 0.95
benzo(a)antraceen ug/l Q 37 25 13 0.92 0.29
chryseen pg/l Q 40 2.3 1.0 0.78 0.25
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 7.8 0.59 0.27 0.19 0.13
benzo(a)pyreen ug/l Q 16 0.98 0.54 0.39 0.27

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-28 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-02-28 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-28 MP04a - EFFL SOP1
004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-28 MPO5 - EFFL RET
005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-02-28 MP07a - EFFL WAK1-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 7.0 0.39 0.17 0.08 0.07
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 6.9 0.41 0.18 0.08 0.08
pak-totaal (10 van VROM) g/l Q 11000 9400 200 420 25
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 14000 13000 1900 2000 <10
fractie C12-C22 pg/l 5900 4000 1500 1200 <10
fractie C22-C30 ug/l 150 20 15 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 65 20 15 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 20000 17000 3400 3200 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 De toegevoegde interne standaard vertoont een relatief hoog rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het
resultaat mogelijk beinvioed.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

-1

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14251658

Blad 5 van 15

Orderdatum
Startdatum

28-02-2025
28-02-2025

Rapportagedatum 11-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

006 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-02-28 MP08a - EFFL WAK2-1

007 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-02-28 MP09a - EFFL WAK3-1

008 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-02-28 MP09b - EFFL WAK3-2

009 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-02-28 MP10a - EFFL WAK4-1

010 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-02-28 MP10b - EFFL WAK4-2

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q <1 <1 <1 <1 <1
naftaleen pg/l Q 0.25 0.21 0.36 <0.2 0.33
FENOLEN

fenol(index) ug/l Q <10 <10 <10 <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04
fluoranteen ua/l Q 0.44 0.26 0.28 0.17 0.18
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.11 0.10 0.11 0.03* 0.07
chryseen ua/l Q 0.12 0.10 0.09 0.05 0.08
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.09 0.06 0.07 0.04 0.06
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.15 0.13 0.13 0.11 0.09
benzo(ghi)peryleen ua/l Q 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 0.07 0.05 0.07 0.05 0.05
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 1.1 0.78 0.85 0.52 0.62
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 15 <10 15 <10
fractie C12-C22 ug/l <10 40 70 45 <10
fractie C22-C30 pg/l <10 <10 20 20 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 10 20 30 <10
totaal olie C10 - C40 ]l Q <50 62 100 120 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 28-02-2025
] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Voetnoten
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1264732 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473637 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 G7436212 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
001 B6473638 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 R0578183 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 R0578194 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
002 S1263425 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
002 R0578185 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
002 G7436214 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
003 R0578186 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
003 G7436215 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
003 S1263424 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
004 R0578187 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
004 G7436233 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
004 S1263429 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
005 S1264731 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
005 G7436234 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
005 R0578193 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
006 S1263423 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
006 G7436238 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
006 R0578200 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
007 R0578195 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
007 G7436227 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
007 S1263421 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
008 S1263431 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
008 G7436228 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
008 R0578189 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
009 R0578206 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
009 S1263430 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
009 G7436221 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
010 R0578188 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
010 G7436216 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
010 S1263427 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MPO1 - INFL RUW-1 2025-02-28 MPO1 - INFL RUW

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
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002

MPO03a - EFFL LAl 2025-02-28 MP03a - EFFL LAl
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Orderdatum 28-02-2025
Startdatum 28-02-2025
Rapportagedatum 11-03-2025
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-02-28 MP04a - EFFL SOP1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-02-28 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-02-28 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MPO9b - EFFL WAKS3-2 2025-02-28 MP09b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251658 - 1 Rapportagedatum 11-03-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10a - EFFL WAK4-1 2025-02-28 MP10a - EFFL WAK4-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14251650, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer - VMAQTYW1

Rotterdam, 12-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251650 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.6
temperatuur t.b.v. pH °C 17.5
METALEN
barium pg/l Q 60
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 520
nikkel pg/l Q 5.6
zink ug/l Q 29
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251650 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-02-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q 0.05
fluoranteen ug/l Q 0.18
benzo(a)antraceen pg/l Q 0.06
chryseen ua/l Q 0.06
benzo(k)fluoranteen pg/l Q 0.05
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.10
benzo(ghi)peryleen ua/l Q 0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 0.03
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q 0.57
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ug/l <10
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 27
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 15
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251650 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Voetnoten
1 De analyse is uitgevoerd volgens NEN 6646 door SGS, laboratoriumlocatie 's-Gravenpolder.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251650 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-02-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-02-2025
Rapportnummer 14251650 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6039149 28-02-2025 28-02-2025 ALC227
001 B6473636 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 B6473635 28-02-2025 28-02-2025 ALC207
001 H0785028 28-02-2025 28-02-2025 SGS208
001 H7647418 28-02-2025 28-02-2025 ALC281
001 F6039145 28-02-2025 28-02-2025 ALC227
001 U3260963 28-02-2025 28-02-2025 ALC247
001 R0578182 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 R0578184 28-02-2025 28-02-2025 SGS232
001 S1263422 28-02-2025 28-02-2025 ALC237
001 G7436222 28-02-2025 28-02-2025 SGS236
Paraaf : % '
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14255502, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 1764L7L5

Rotterdam, 17-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255502 -1 Rapportagedatum 17-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 39

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255502 -1 Rapportagedatum 17-03-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
Paraaf : % )
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255502 - 1 Rapportagedatum 17-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6039133 07-03-2025 07-03-2025 ALC227
001 S1263408 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
001 R0577433 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
001 G7436204 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
001 B6473640 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 U3260964 07-03-2025 07-03-2025 ALC247
001 H7647411 07-03-2025 07-03-2025 ALC281
001 B6473641 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 R0577431 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
001 H0785024 07-03-2025 07-03-2025 SGS208
001 F6039137 07-03-2025 07-03-2025 ALC227
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14255501, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : GYVQ6XGA

Rotterdam, 12-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,

N
NS
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
v



Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255501 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q <14 V?
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11?
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Blad 3 van 6

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255501 -1 Rapportagedatum 12-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255501 -1 Rapportagedatum 12-03-2025
Voetnoten

1 Er is sprake van een verhoogde rapportagegrens ivm een verhoogd blancosignaal.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255501 - 1 Rapportagedatum 12-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255501 -1 Rapportagedatum 12-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 U3260964 07-03-2025 07-03-2025 ALC247
001 S1263408 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
001 G7436204 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
001 B6473640 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 H0785024 07-03-2025 07-03-2025 SGS208
001 H7647411 07-03-2025 07-03-2025 ALC281
001 R0577431 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
001 F6039137 07-03-2025 07-03-2025 ALC227
001 B6473641 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 F6039133 07-03-2025 07-03-2025 ALC227
001 R0577433 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 18
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14255508, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 IS89RFBG

Rotterdam, 13-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,

N
NS
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
v



DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

-1

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14255508

Blad 2 van 18

Orderdatum
Startdatum

07-03-2025
07-03-2025

Rapportagedatum 13-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-07 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-03-07 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-03-07 MP04a - EFFL SOP1

004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-07 MPO5 - EFFL RET

005 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-07 MP07a - EFFL WAK1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q 830 440 18 12 65
tolueen ug/l Q 420 200 7.5 6.9 15
ethylbenzeen pg/l Q 240 97 5.1 7.9 2.2
o-xyleen ua/l Q 220 99 19 26 6.5
p- en m-xyleen pg/l Q 420 170 27 39 8.2
xylenen ug/l Q 640 270 46 65 15
totaal BTEX ua/l Q 2100 1000 7 92 97
naftaleen pg/l Q 8500 6100 11 5.1 1.0
FENOLEN

fenol(index) g/l Q 11000 22000 320 480 160
fenol pg/l Q 5400

m-cresol ua/l Q 5400

o-cresol ug/l Q 4100

p-cresol ug/l Q 2500

som cresolen ug/l 12000

2-ethylfenol pg/l Q 370 *

3-ethylfenol pg/l Q 900 ”

2,4-dimethylfenol pg/l Q 3500

2,5-dimethylfenol ug/l Q 2000

3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 4800

ethylfenol

2,6-dimethylfenol pg/! Q 1200 ¥

3,4-dimethylfenol ug/l Q 1000

som C2-alkylfenolen ug/l 14000

2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 810 ”

3,4,5-trimethylfenol ua/l Q <100 V?

2-isopropylfenol pg/l Q <50 V7

som C3-alkylfenolen ug/l 810

thymol ug/l Q <50 V?

p-(tert)butylfenol pg/l Q <100 V?

som C4-alkylfenolen ua/l <150

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 13000 ¥ 7300 <10 ? <20 ? <2572
fenantreen pg/l Q 650 170 0.10 ¥ 0.29 ¥ 0.02
antraceen ug/l Q 140 20 65" 9.8 0.18
fluoranteen ug/l Q 170 12 7.8 7.8 0.95
benzo(a)antraceen ug/l Q 20 0.52 0.61 0.63 0.19
chryseen pg/l Q 19 0.32 0.40 0.47 0.13
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 6.7 0.06 0.11 0.10 0.06
benzo(a)pyreen ug/l Q 14 0.09 0.22 0.20 0.11

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 18

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-07 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO3a - EFFL LAl 2025-03-07 MP03a - EFFL LA1
003 Afvalwater MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-03-07 MP04a - EFFL SOP1
004 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-07 MPO5 - EFFL RET
005 Afvalwater MPOQ7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-07 MPO7a - EFFL WAK1-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 7.1 0.02 0.05 0.05 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 7.9 0.02 0.06 0.05 0.04
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 14000 7500 16 <20 <2.7
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 19000 12000 460 640 45
fractie C12-C22 pg/l 12000 3700 530 670 80
fractie C22-C30 pg/l 670 20 20 15 35
fractie C30-C40 ua/l 290 <10 <10 <10 20
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 32000 16000 1000 1300 180

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 18

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.
Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
Paraaf : % '
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

-1

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14255508

Blad 5 van 18

Orderdatum
Startdatum

07-03-2025
07-03-2025

Rapportagedatum 13-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

006 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-03-07 MP08a - EFFL WAK2-1

007 Afvalwater MPO09a - EFFL WAKS-1 2025-03-07 MP09a - EFFL WAK3-1

008 Afvalwater MPO09b - EFFL WAKS-2 2025-03-07 MP09b - EFFL WAK3-2

009 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-07 MP10a - EFFL WAK4-1

010 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-07 MP10b - EFFL WAK4-2

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <1 <1 <1
naftaleen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
FENOLEN

fenol(index) pg/l Q <10 <10 <10 <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ua/l Q <0.1 <0.1 <0.1 0.39 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranteen ua/l Q 0.23 0.10 0.09 0.09 0.07
benzo(a)antraceen ug/l Q 0.06 0.03 0.03 0.03 <0.02
chryseen ua/l Q 0.06 0.02 0.02 0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.02 0.02 " 0.02 0.01 0.02
benzo(a)pyreen pg/l Q 0.05 0.03* 0.03 0.03 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q <0.5 <0.5 <0.5 0.57 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 ua/l 100 70 75 90 55
fractie C22-C30 pg/l 20 <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 <10 15
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 120 69 75 89 68

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 18

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 07-03-2025
] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Voetnoten
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7436206 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
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Blad 8 van 18

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1263426 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
001 B6473633 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 R0577451 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
001 B6473634 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 R0577426 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
002 G7436208 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
002 R0577450 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
002 S1263428 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
003 G7436209 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
003 R0577449 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
003 S1263420 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
004 R0577444 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
004 G7436205 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
004 S1263419 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
005 S1263418 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
005 R0577445 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
005 G7436199 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
006 G7436200 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
006 S1263414 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
006 R0577454 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
007 G7436201 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
007 S1263410 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
007 R0577459 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
008 R0577460 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
008 S1263409 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
008 G7436201 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
009 G7436202 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
009 S1263411 07-03-2025 07-03-2025 ALC237 Theoretische monsternamedatum
009 R0577443 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
010 S1263412 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
010 R0577439 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
010 G7436203 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14255508

-1

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

001

MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-07 MPO1 - INFL RUW

Blad 9 van 18

Orderdatum 07-03-2025
Startdatum 07-03-2025
Rapportagedatum 13-03-2025
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Blad 10 van 18

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MPO03a - EFFL LA1 2025-03-07 MP03a - EFFL LAl

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO4a - EFFL SOP1-1 2025-03-07 MP04a - EFFL SOP1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-07 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-07 MP07a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-03-07 MP08a - EFFL WAK2-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-03-07 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MPO9b - EFFL WAK3-2 2025-03-07 MP0Q9b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-07 MP10a - EFFL WAK4-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255508 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 010
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-07 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14255495, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : D5XCNASA

Rotterdam, 13-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255495 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.4
temperatuur t.b.v. pH °C 19.0
METALEN
barium pg/l Q 59
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 400
nikkel pg/l Q 7.3
zink ug/l Q <20
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14255495

Blad 3 van 6

Orderdatum 07-03-2025
Startdatum 07-03-2025
Rapportagedatum 13-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-07 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen pg/l Q <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ua/l 75
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 76
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 29
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 8.8
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255495 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255495 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6039133 07-03-2025 07-03-2025 ALC227
001 G7436204 07-03-2025 07-03-2025 SGS236
001 B6473641 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 F6039137 07-03-2025 07-03-2025 ALC227
001 R0577433 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
001 U3260964 07-03-2025 07-03-2025 ALC247
001 H7647411 07-03-2025 07-03-2025 ALC281
001 S1263408 07-03-2025 07-03-2025 ALC237
001 R0577431 07-03-2025 07-03-2025 SGS232
001 B6473640 07-03-2025 07-03-2025 ALC207
001 H0785024 07-03-2025 07-03-2025 SGS208
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 07-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 07-03-2025
Rapportnummer 14255495 - 1 Rapportagedatum 13-03-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-07 MP11 - EFFL TOTAAL

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.38

0.285

0.19

0.095

c12 30
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14259891, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : SWHUPL97

Rotterdam, 24-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259891 -1 Rapportagedatum 24-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/! Q 437?

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259891 -1 Rapportagedatum 24-03-2025
Voetnoten
1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invioed op het gerapporteerde resultaat.
2 Het monster heeft een relatief hoog gehalte aan chloride en/of bromide, waardoor de betrouwbaarheid van het resultaat

voor CZV mogelijk is beinvloed.

Paraaf : % )
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259891 - 1 Rapportagedatum 24-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473605 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
001 F6039140 14-03-2025 14-03-2025 ALC227
001 U3260965 14-03-2025 14-03-2025 ALC247
001 HO0785032 14-03-2025 14-03-2025 SGS208
001 G7457779 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
001 F6039139 14-03-2025 14-03-2025 ALC227
001 R0577441 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 B6473604 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
001 R0577458 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 S1263398 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
001 H7647414 14-03-2025 14-03-2025 ALC281
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14259879, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : GKKIK1L1

Rotterdam, 20-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259879 - 1 Rapportagedatum 20-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 35
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <16 "
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/! <11”
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259879 -1 Rapportagedatum 20-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259879 -1 Rapportagedatum 20-03-2025
Voetnoten

1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.

Paraaf : % y
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259879 - 1 Rapportagedatum 20-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259879 -1 Rapportagedatum 20-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6039140 14-03-2025 14-03-2025 ALC227
001 H0785032 14-03-2025 14-03-2025 SGS208
001 R0577458 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 U3260965 14-03-2025 14-03-2025 ALC247
001 H7647414 14-03-2025 14-03-2025 ALC281
001 S1263398 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
001 F6039139 14-03-2025 14-03-2025 ALC227
001 G7457779 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
001 R0577441 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 B6473604 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
001 B6473605 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 16
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14259894, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer :NZY6BAPP

Rotterdam, 21-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-14 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-03-14 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-14 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-14 MP0O7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-03-14 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 570 330 21 52 <0.2
tolueen ug/l Q 210 120 7.7 2.9 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 110 76 6.2 1.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 100 72 12 5.6 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 190 130 17 8.2 <0.2
xylenen ug/l Q 290 200 29 14 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 1200 730 64 70 <1
naftaleen ug/l Q 3800 4000 3.9 0.78 <0.2
FENOLEN
fenol(index) g/l Q 2800 14000 120 130 16
fenol pg/l Q 2900
m-cresol ua/l Q 3000
o-cresol ug/l Q 2600
p-cresol ug/l Q 1600
som cresolen ug/l 7200
2-ethylfenol pg/l Q <200 ?
3-ethylfenol pg/l Q 440 "
2,4-dimethylfenol pg/l Q 1900
2,5-dimethylfenol ug/l Q 1100
3,5+2,3-dimethylfenol+4- pg/l Q 2600 2V
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q 660 ”
3,4-dimethylfenol ug/l Q 540 ”
som C2-alkylfenolen ug/l 7200
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 430 "
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <400 V?
2-isopropylfenol pg/! Q <200 "?
som C3-alkylfenolen ug/l <600
thymol pg/l Q <200 V?
p-(tert)butylfenol ug/l Q <400 V?
som C4-alkylfenolen ua/l <600
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 6300 ¥ 2700 <2572 027" <0.1
fenantreen ua/l Q 470 110 0.12° <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 76 15 207 <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 170 9.9 5.5 0.20 0.12
benzo(a)antraceen pg/l Q 21 032" 041" 0.04 0.03
chryseen pg/l Q 21 0.24 0.32 0.03 0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 8.7 0.03 0.06 0.02 0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 19 0.05 017 0.03 0.03

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-14 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO3a - EFFL LAl 2025-03-14 MP03a - EFFL LA1
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-14 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPOQ7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-14 MPO7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-03-14 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen pg/l Q 7.3 <0.02 0.04 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 8.3 <0.02 0.05 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 7100 2800 8.7 0.59 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 9100 6400 160 55 15
fractie C12-C22 pg/l 5200 2300 180 <10 25
fractie C22-C30 ug/l 1100 <10 30 <10 <10
fractie C30-C40 ua/l 1200 <10 20 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 17000 8700 390 56 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk

beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Blad 5 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-03-14 MP09a - EFFL WAK3-1
007 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-03-14 MP09b - EFFL WAK3-2
008 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-14 MP10a - EFFL WAK4-1
009 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-14 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <1 <1
naftaleen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 12 15 <10 <10

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ug/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranteen pg/l Q <0.02 0.09 <0.02 0.07
benzo(a)antraceen ]l Q <0.02 <0.02 <0.02 0.02
chryseen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01 0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ua/l 15 20 45 15
fractie C12-C22 pg/l 55 80 90 60
fractie C22-C30 ua/l <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 ug/l 10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 79 96 140 75

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473611 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
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Blad 7 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0577457 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 B6473610 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
001 S1263402 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
001 G7457776 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
001 R0577455 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
002 S1263397 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
002 R0577456 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
002 G7457778 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
003 S1263396 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
003 R0577453 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
003 G7457783 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
004 G7457784 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
004 S1263400 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
004 R0577435 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
005 R0577436 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
005 S1263399 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
005 G7457789 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
006 G7457788 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
006 S1263401 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
006 R0577434 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
007 R0577429 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
007 S1263395 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
007 G7457790 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
008 G7457794 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
008 R0577428 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
008 S1263393 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
009 G7457795 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
009 S1263394 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
009 R0577430 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-14 MPO1 - INFL RUW

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MPO03a - EFFL LA1 2025-03-14 MP03a - EFFL LAl

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-14 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-14 MP07a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-03-14 MP08a - EFFL WAK2-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-03-14 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Blad 14 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO09b - EFFL WAKS3-2 2025-03-14 MPQ9b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Blad 15 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-14 MP10a - EFFL WAK4-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Blad 16 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259894 - 1 Rapportagedatum 21-03-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-14 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14259877, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 3EZ631UA

Rotterdam, 19-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259877 - 1 Rapportagedatum 19-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.8
temperatuur t.b.v. pH °C 18.4
METALEN
barium pg/l Q 51
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 330
nikkel ug/l Q 7.7
zink ug/l Q <20
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14259877

Blad 3 van 6

Orderdatum 14-03-2025
Startdatum 14-03-2025
Rapportagedatum 19-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-14 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen pg/l Q <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 20
fractie C12-C22 ua/l 110
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 130
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 38
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 13
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259877 - 1 Rapportagedatum 19-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259877 - 1 Rapportagedatum 19-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1263398 14-03-2025 14-03-2025 ALC237
001 H0785032 14-03-2025 14-03-2025 SGS208
001 H7647414 14-03-2025 14-03-2025 ALC281
001 B6473605 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
001 R0577458 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 G7457779 14-03-2025 14-03-2025 SGS236
001 F6039140 14-03-2025 14-03-2025 ALC227
001 U3260965 14-03-2025 14-03-2025 ALC247
001 R0577441 14-03-2025 14-03-2025 SGS232
001 F6039139 14-03-2025 14-03-2025 ALC227
001 B6473604 14-03-2025 14-03-2025 ALC207
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 14-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 14-03-2025
Rapportnummer 14259877 - 1 Rapportagedatum 19-03-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-14 MP11 - EFFL TOTAAL

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14264747, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 1Y5A2GK1

Rotterdam, 27-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14264747

Blad 2 van 6

Orderdatum 21-03-2025
Startdatum 21-03-2025
Rapportagedatum 27-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-21 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur)  ng/l Q <1000 362
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q <700 <1
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <1000 * 14
PFHpA ng/! Q <700 ” <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q 1500 ” <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <500 2V <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q 1800 ? <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <500 <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <500 ” <1
PFUNDA ng/l Q <300 " <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/! Q <300 ” <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTIDA ng/! Q <300 ” <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <300 " <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/! <500 ” <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <300 " <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/! Q <700 <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <500 " <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <800 ” <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/! Q <500 ” <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <500 2V <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/! Q 740 ? <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q 1100 ? <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <300 " <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ngl <300 ” <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <700 ¥ <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <800 <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <700 * <1
sulfonzuur)
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14264747

Blad 3 van 6

Orderdatum 21-03-2025
Startdatum 21-03-2025
Rapportagedatum 27-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-21 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001 002
PFOSA lineair ng/! <300 <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <700 * <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/! <500 <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/! <300 ” <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <800 ” <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den IJssel Orderdatum 21-03-2025

] 9 ] p
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264747 - 1 Rapportagedatum 27-03-2025
Voetnoten
1 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
2 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

Paraaf : % )
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264747 - 1 Rapportagedatum 27-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264747 - 1 Rapportagedatum 27-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7457786 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
001 B6473603 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
001 S1263391 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
001 R0577442 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 RO577424 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 B6473614 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
002 R0577418 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
002 H0785033 21-03-2025 21-03-2025 SGS208
002 R0577414 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
002 F6039147 21-03-2025 21-03-2025 ALC227
002 G7457797 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
002 F6039150 21-03-2025 21-03-2025 ALC227
002 B6473606 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
002 H7647408 21-03-2025 21-03-2025 ALC281
002 B6473607 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
002 U3341969 21-03-2025 21-03-2025 ALC247
002 S1263387 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14264745, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 3QG48KE9

Rotterdam, 31-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264745 - 1 Rapportagedatum 31-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 40

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264745 - 1 Rapportagedatum 31-03-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
Paraaf : % )
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264745 - 1 Rapportagedatum 31-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BZV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473607 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
001 H0785033 21-03-2025 21-03-2025 SGS208
001 F6039150 21-03-2025 21-03-2025 ALC227
001 H7647408 21-03-2025 21-03-2025 ALC281
001 G7457797 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
001 R0577414 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 F6039147 21-03-2025 21-03-2025 ALC227
001 S1263387 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
001 R0577418 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 U3341969 21-03-2025 21-03-2025 ALC247
001 B6473606 21-03-2025 21-03-2025 ALC207

Paraaf : % )
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 16
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14264779, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : AMF24L32

Rotterdam, 28-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-21 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-03-21 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-21 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-21 MP07a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-03-21 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l Q 770 ¥ 410 1.7 46 <0.2
tolueen pg/l Q 260 * 150 ¥ 0.45 0.41 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 190 * 94" 0.69 0.47 <0.2
o-xyleen ua/l Q 180 97 0.45 3.9 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 300 160 1.2 5.6 <0.2
xylenen ug/l Q 480 260 1.7 9.5 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 1700 910 4.5 56 <1
naftaleen pg/l Q 6700 5400 3.6 0.56 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 2600 9100 380 73° <10
fenol pg/l Q 400
m-cresol ua/l Q 500
o-cresol ug/l Q 540
p-cresol ug/l Q 270
som cresolen ug/l 1300
2-ethylfenol pg/l Q 120
3-ethylfenol ua/l Q 180
2,4-dimethylfenol ug/l Q 940
2,5-dimethylfenol ug/l Q 640
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 1500
ethylfenol
2,6-dimethylfenol ug/l Q 500
3,4-dimethylfenol ug/l Q 310
som C2-alkylfenolen ug/l 4200
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 460
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q 58 ?
2-isopropylfenol pg/l Q <21?
som C3-alkylfenolen ug/l 520
thymol pg/l Q <20?
p-(tert)butylfenol pg/l Q <40
som C4-alkylfenolen ua/l <60
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 8000 5400 ¥ 0.24 ° <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q 810 130 0.06 ¥ <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 170 23 0.53 <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 280 12 3.3 0.11 <0.02
benzo(a)antraceen ug/l Q 31 0.50 0.32° 0.02° <0.02
chryseen pg/l Q 35 0.40 0.19 0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 13 0.05 0.08 0.02 <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 22 0.08 0.13 0.03 <0.01

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-21 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO3a - EFFL LAl 2025-03-21 MP03a - EFFL LA1
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-21 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPOQ7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-21 MPO7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-03-21 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 15 0.03 0.04 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 16 <0.02 0.05 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 9400 5600 4.9 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 13000 14000 20 25 <10
fractie C12-C22 pg/l 4600 4200 10 30 30
fractie C22-C30 ug/l 310 35 10 15 15
fractie C30-C40 pg/l 180 20 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 18000 18000 <50 69 <50
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Voetnoten
1 De toegevoegde interne standaard vertoont een relatief hoog rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het
resultaat mogelijk beinvioed.
2 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.
Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
5 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Blad 5 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPOQ9a - EFFL WAK3-1 2025-03-21 MP09a - EFFL WAK3-1
007 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-03-21 MP09b - EFFL WAK3-2
008 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-21 MP10a - EFFL WAK4-1
009 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-21 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <1 <1
naftaleen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10 <10 <10 <10

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ug/l Q 0.14 <0.1 <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranteen pg/l Q 0.04 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(a)antraceen ]l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chryseen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 15
fractie C12-C22 pg/l 55 45 60 65
fractie C22-C30 ua/l 30 15 20 25
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 85 62 77 100

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 16

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473614 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7457786 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
001 R0O577442 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 B6473603 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
001 R0577424 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 S1263391 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
002 G7457787 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
002 S1263386 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
002 R0577422 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
003 S1263385 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
003 R0O577421 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
003 G7457785 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
004 S1263384 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
004 G7457782 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
004 R0577423 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
005 RO577417 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
005 S1263392 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
005 G7457791 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
006 R0577420 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
006 S1263390 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
006 G7457792 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
007 R0577416 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
007 S1263388 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
007 G7457793 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
008 G7457781 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
008 R0577415 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
008 S1263389 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
009 R0577425 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
009 S1263364 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
009 G7457796 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14264779

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
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Orderdatum 21-03-2025
Startdatum 21-03-2025
Rapportagedatum 28-03-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14264779

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-21 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-21 MP07a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-03-21 MP08a - EFFL WAK2-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-03-21 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO0O9b - EFFL WAKS3-2 2025-03-21 MP09b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-21 MP10a - EFFL WAK4-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264779 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-21 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14264741, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : GW551MH6

Rotterdam, 28-03-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264741 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.8
temperatuur t.b.v. pH °C 19.5
METALEN
barium pg/l Q 72
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 380
nikkel pg/l Q 8.0
zink ug/l Q 23
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14264741

Blad 3van 5

Orderdatum 21-03-2025
Startdatum 21-03-2025
Rapportagedatum 28-03-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-21 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen pg/l Q <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ug/l <10
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 39
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 6.4
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
Paraaf : % '
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264741 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem

Paraaf : % y
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 21-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 21-03-2025
Rapportnummer 14264741 - 1 Rapportagedatum 28-03-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6039147 21-03-2025 21-03-2025 ALC227
001 R0577418 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 H0785033 21-03-2025 21-03-2025 SGS208
001 R0577414 21-03-2025 21-03-2025 SGS232
001 B6473606 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
001 S1263387 21-03-2025 21-03-2025 ALC237
001 F6039150 21-03-2025 21-03-2025 ALC227
001 G7457797 21-03-2025 21-03-2025 SGS236
001 U3341969 21-03-2025 21-03-2025 ALC247
001 H7647408 21-03-2025 21-03-2025 ALC281
001 B6473607 21-03-2025 21-03-2025 ALC207
Paraaf : % '
//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

1"'

k lk\
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVA L 078 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722



SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14269385, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : WIWK1GQF

Rotterdam, 07-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269385 - 1 Rapportagedatum 07-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q 38?7
czv mg/l Q 56

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269385 - 1 Rapportagedatum 07-04-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269385 - 1 Rapportagedatum 07-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BZV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568861 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 H7642764 28-03-2025 28-03-2025 ALC281
001 F6041214 28-03-2025 28-03-2025 ALC227
001 B6473600 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 U3341954 28-03-2025 28-03-2025 ALC247
001 R0568860 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 G7457808 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
001 B6473601 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 F6039143 28-03-2025 28-03-2025 ALC227
001 H0785038 28-03-2025 28-03-2025 SGS208
001 S1263363 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14269372, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : N1IFSU5VQ

Rotterdam, 08-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA

Rapportnummer 14269372

Analyserapport

Blad 2 van 5

Orderdatum 28-03-2025
Startdatum 28-03-2025
Rapportagedatum 08-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-28 MP11 - EFFL TOTAAL

Analyse Eenheid Q 001

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 36

PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ngl/l Q 2.0

PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q 15

PFHpA ng/l Q <1

(perfluorheptaanzuur)

PFOA lineair ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

PFOA vertakt ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

Totaal PFOA ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1

PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1

PFUNDA ng/l Q <1

(perfluorundecaanzuur)

PFDoDA ng/l Q <1

(perfluordodecaanzuur)

PFTrDA ng/l Q <1

(perfluortridecaanzuur)

PFTeDA ng/l <1

(perfluortetradecaanzuur)

PFHXDA ng/l <1

(perfluorhexadecaanzuur)

PFODA ng/l <1

(perfluoroctadecaanzuur)

PFBS ng/l Q <1

(perfluorbutaansulfonzuur)

PFPeS ng/l Q <1

(perfluorpentaansulfonzuur)

PFHXS lineair ng/l Q <1

(perfluorhexaansulfonzuur)

PFHpS ng/l Q <1

(perfluorheptaansulfonzuur)

PFOS lineair ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFOS vertakt ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

Totaal PFOS ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFDS ng/l Q <1

(perfluordecaansulfonzuur)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Blad 3van 5

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269372 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269372 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269372 -1 Rapportagedatum 08-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473601 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 B6473600 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 H7642764 28-03-2025 28-03-2025 ALC281
001 R0568861 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 S1263363 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
001 U3341954 28-03-2025 28-03-2025 ALC247
001 F6041214 28-03-2025 28-03-2025 ALC227
001 R0568860 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 H0785038 28-03-2025 28-03-2025 SGS208
001 F6039143 28-03-2025 28-03-2025 ALC227
001 G7457808 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 10
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14269384, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : GHI6LUWW

Rotterdam, 08-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 10

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 Rapportagedatum 08-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-28 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-03-28 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-28 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-28 MP07a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-03-28 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 740 350 <0.2 45 <0.2
tolueen ug/l Q 280 120 <0.2 0.67 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 200 83 <0.2 0.43 <0.2
o-xyleen ua/l Q 180 7 <0.1 35 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 320 120 1.2 5.4 <0.2
xylenen ug/l Q 500 200 1.2 8.9 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 1700 750 12 55 <1
naftaleen ug/l Q 5500 4000 3.3 0.67 <0.2
FENOLEN
fenol(index) pg/l Q 520 * 13000 37 53 <10
fenol pg/l Q <2500 7%
m-cresol ua/l Q 600 ?
o-cresol ug/l Q 560 *
p-cresol ug/l Q <500 ??
som cresolen pg/l <1500 *
2-ethylfenol pg/l Q <500 2
3-ethylfenol pg/l Q <500 °??
2,4-dimethylfenol pg/l Q 1200 °?
2,5-dimethylfenol ug/l Q 800 7%
3,5+2,3-dimethylfenol+4- pg/l Q 1800 °?
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q 630 72
3,4-dimethylfenol ug/l Q <500 °??
som C2-alkylfenolen ug/l 4400
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <580 2; 29
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 7%
2-isopropylfenol pg/l Q <500 2
som C3-alkylfenolen ug/l <2100
thymol pg/l Q <500 77
p-(tert)butylfenol ug/l Q <1000 7??
som C4-alkylfenolen ua/l <1500
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 7800 4700 2.1 <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q 580 130 0.10 <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 110 16 0.42 <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 200 11 2.4 0.12 0.07
benzo(a)antraceen ug/l Q 18 0.53 0.29 0.03 " <0.02
chryseen pg/l Q 25 0.34 0.17 0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 7.3 0.05 " 0.11 0.02 0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q 227 0.13 0.17 0.03 " 0.03
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-28 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO3a - EFFL LAl 2025-03-28 MP03a - EFFL LA1
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-03-28 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPOQ7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-28 MPO7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-03-28 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 9.1 0.03 0.05 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 11 0.03 0.05 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 8800 4900 5.9 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l 11000 6800 <10 100 <10
fractie C12-C22 pg/l 4300 2500 <10 85 <10
fractie C22-C30 ug/l 220 30 <10 20 <10
fractie C30-C40 ua/l 120 35 <10 25 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 16000 9400 <50 230 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 10

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025

Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025

Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvloed.

3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

4 De rapportagegrens van de som is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning, storende matrix of het aanleveren van te
weinig monster.

5 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat
mogelijk beinvioed.

6 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
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Blad 5 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-03-28 MP09a - EFFL WAK3-1
007 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-03-28 MP09b - EFFL WAK3-2
008 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-03-28 MP10a - EFFL WAK4-1
009 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-03-28 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <1 <1
naftaleen ua/l Q 0.23 0.24 0.30 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10 <10 <10 <10

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ug/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranteen pg/l Q 0.05 0.60 0.04 0.04
benzo(a)antraceen ]l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chryseen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5 0.60 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 g/l <10 <10 <10 <10
fractie C22-C30 ua/l <10 <10 <10 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50 <50 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0577413 28-03-2025 28-03-2025 SGS232
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Blad 7 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473643 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 R0568867 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 B6473642 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 G7457800 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
001 S1263383 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
002 G7457801 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
002 S1263381 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
002 R0568866 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
003 R0568868 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
003 G7457802 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
003 S1263375 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
004 R0568869 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
004 G7457780 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
004 S1263377 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
005 R0568870 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
005 S1263371 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
005 G7457803 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
006 G7457804 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
006 S1263376 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
006 R0568862 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
007 S1263370 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
007 R0568865 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
007 G7457809 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
008 S1263382 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
008 G7457805 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
008 R0568863 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
009 S1263369 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
009 G7457810 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
009 R0568872 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
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Blad 8 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MPO1 - INFL RUW-1 2025-03-28 MPO1 - INFL RUW

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

9.948
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2.487

10 c2z 40
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Blad 9 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen MPO03a - EFFL LA1 2025-03-28 MP03a - EFFL LAl

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

6.651

4,938

3.226

1.662

c12 a0
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Blad 10 van 10

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269384 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-03-28 MP07a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.309
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14269369, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : MK2E1V21

Rotterdam, 08-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,

N
NS
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVAL 028 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722
v



DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14269369

Blad 2 van 5

Orderdatum 28-03-2025
Startdatum 28-03-2025
Rapportagedatum 08-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.9
temperatuur t.b.v. pH °C 19.4
METALEN
barium ug/l Q 89
cadmium pg/l Q <1
kobalt ug/l Q <10
koper ua/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood ug/l Q <8
molybdeen ua/l Q 320
nikkel pg/l Q 7.6
zink ua/l Q <20
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen ug/l Q <0.1
p- en m-xyleen ug/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX ua/l Q <1
naftaleen ug/l Q 0.22
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14269369

Blad 3van 5

Orderdatum 28-03-2025
Startdatum 28-03-2025
Rapportagedatum 08-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-03-28 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ua/l Q 1.2
fenantreen ug/l Q 0.13
antraceen ug/l Q 0.03
fluoranteen ug/l Q 0.09
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q 15
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ua/l <10
fractie C22-C30 pg/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 47
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 10.0
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269369 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 28-03-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 28-03-2025
Rapportnummer 14269369 - 1 Rapportagedatum 08-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H0785038 28-03-2025 28-03-2025 SGS208
001 B6473600 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 R0568860 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 R0568861 28-03-2025 28-03-2025 ALC232
001 H7642764 28-03-2025 28-03-2025 ALC281
001 U3341954 28-03-2025 28-03-2025 ALC247
001 B6473601 28-03-2025 28-03-2025 ALC207
001 F6039143 28-03-2025 28-03-2025 ALC227
001 F6041214 28-03-2025 28-03-2025 ALC227
001 S1263363 28-03-2025 28-03-2025 ALC237
001 G7457808 28-03-2025 28-03-2025 SGS236
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14274086, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : KZAW6P5H

Rotterdam, 14-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274086 - 1 Rapportagedatum 14-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-04 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 41

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274086 - 1 Rapportagedatum 14-04-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274086 - 1 Rapportagedatum 14-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473597 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 B6473639 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 F6041218 04-04-2025 04-04-2025 ALC227
001 U3341943 04-04-2025 04-04-2025 ALC247
001 HO0785041 04-04-2025 04-04-2025 SGS208
001 G7457820 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
001 R0568877 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 R0568878 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 S1263362 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
001 F6041219 04-04-2025 04-04-2025 ALC227
001 H7642759 04-04-2025 04-04-2025 ALC281
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14274085, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 1JJDBNKM

Rotterdam, 09-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274085 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-04 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 34
PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 287
PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11?
PFHpA ng/l Q <1
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA ng/l Q <1
(perfluoroctaanzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1
PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1
PFUNDA ng/l Q <1
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA ng/l Q <1
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA ng/l Q <1
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA ng/l <1
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA ng/l <1
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA ng/l <1
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS ng/l Q <1
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS ng/l Q <1
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXS lineair ng/l Q <1
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS ng/l Q <1
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS ng/l Q <1
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS ng/l Q <1
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y

//‘\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

RvA L028



Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
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Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274085 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-04 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )

//A\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N\

TEST[N ieelfarEnnevv"vuannmema‘ Ana\y(::sguxeersdlf:g van SGS Nederland BV, Mazwfgglé}zszr P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

RvA L 028



Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274085 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Voetnoten

1 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

2 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.

Paraaf : % )
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274085 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274085 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473597 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 S1263362 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
001 H7642759 04-04-2025 04-04-2025 ALC281
001 F6041218 04-04-2025 04-04-2025 ALC227
001 U3341943 04-04-2025 04-04-2025 ALC247
001 B6473639 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 R0568878 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 G7457820 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
001 R0568877 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 H0785041 04-04-2025 04-04-2025 SGS208
001 F6041219 04-04-2025 04-04-2025 ALC227

Paraaf : % )
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 15
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14274088, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 J1I5ZPHAY

Rotterdam, 11-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-04-04 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-04-04 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-04 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-04 MP0O7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-04-04 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 590 280 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q 230 140 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 160 84 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 140 120 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q 210 190 0.47 <0.2 <0.2
xylenen ug/l Q 350 310 0.47 <0.30 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 1300 810 <1 <1 <1
naftaleen ug/l Q 6600 5900 2.3 <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 2100 4000 32 <10 <10
fenol pg/l Q 980 ”
m-cresol ua/l Q 1000
o-cresol pg/l Q 1100 ¥
p-cresol ug/l Q 520 ”
som cresolen ug/l 2700
2-ethylfenol pg/l Q 210 Y
3-ethylfenol pg/l Q 300 ”
2,4-dimethylfenol pg/l Q 1500
2,5-dimethylfenol ug/l Q 1100
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 2500
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q 790 *
3,4-dimethylfenol ug/l Q 570 ”
som C2-alkylfenolen ug/l 7000
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 840 ”
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q 017
2-isopropylfenol pg/l Q <31 V¥
som C3-alkylfenolen ug/l 930
thymol pg/l Q 25 Y
p-(tert)butylfenol ug/l Q 60 Y
som C4-alkylfenolen ua/l 85
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 9200 ° 8500 ° 0.29 7° <0.1 0.12
fenantreen ua/l Q 480 110 0.05 ? <0.02 <0.02
antraceen ug/l Q 120 16 0.42 <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 140 11 1.2 <0.02 0.04
benzo(a)antraceen ug/l Q 16 0.50 0.05 ° <0.02 <0.02
chryseen pg/l Q 21 0.40 0.08 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ua/l Q 9.6 0.07 0.13 <0.01 0.01
benzo(a)pyreen pg/l Q 16 0.16 0.31 <0.01 0.03

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

//‘\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

Paraaf : % y

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

RvA L028



Blad 3 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-04-04 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO3a - EFFL LAl 2025-04-04 MP03a - EFFL LA1
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-04 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPOQ7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-04 MPO7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-04-04 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen g/l Q 11 0.03 0.08 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q 12 0.04 0.10 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 10000 8600 2.7 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 17000 13000 <10 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 4300 3800 <10 75 90
fractie C22-C30 ug/l 25 30 <10 <10 55
fractie C30-C40 ua/l 15 10 <10 <10 25
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 21000 17000 <50 73 170

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix.
4 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
5 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.

6 Het verschil tussen het resultaat van naftaleen, direct gemeten als vluchtige verbinding met headspace GCMS en
naftaleen, gemeten als PAK verbinding met GCMS na extractie met hexaan, wordt veroorzaakt door de aanlevering in
twee verschillende flessen en de verschillen in verplichte conservering. Het advies van SGS is om de hoogste waarde te
gebruiken voor de toetsing.

Paraaf : % y
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Blad 5 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-04-04 MP09a - EFFL WAK3-1
007 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-04-04 MP09b - EFFL WAK3-2
008 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-04-04 MP10a - EFFL WAK4-1
009 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-04-04 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 29 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 0.35 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1 1.6 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2 2.0 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 3.6 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 33 <1
naftaleen ug/l Q <0.2 <0.2 0.45 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10 <10 48 <10

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

6)

naftaleen ug/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranteen pg/l Q 0.03 0.03 0.09 <0.02
benzo(a)antraceen ]l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chryseen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01 0.01 0.03 <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.01 0.02 0.05 <0.01
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 65 50 <10 50
fractie C22-C30 ua/l 15 15 <10 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 80 63 <50 50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Voetnoten
6 Het verschil tussen het resultaat van naftaleen, direct gemeten als vluchtige verbinding met headspace GCMS en
naftaleen, gemeten als PAK verbinding met GCMS na extractie met hexaan, wordt veroorzaakt door de aanlevering in
twee verschillende flessen en de verschillen in verplichte conservering. Het advies van SGS is om de hoogste waarde te
gebruiken voor de toetsing.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6473598 04-04-2025 04-04-2025 ALC207

Paraaf : % y

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

1"'

k lk\
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVA L 078 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722



Blad 8 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7457806 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
001 B6473599 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 R0568879 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 R0568873 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 S1263380 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
002 S1263379 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
002 R0568874 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
002 G7457807 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
003 R0568875 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
003 S1263378 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
003 G7457812 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
004 G7457811 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
004 S1263374 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
004 R0568864 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
005 R0568871 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
005 G7457814 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
005 S1263373 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
006 R0568876 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
006 G7457813 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
006 S1263372 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
007 S1263366 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
007 G7457816 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
007 R0568880 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
008 G7457817 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
008 S1263368 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
008 R0568881 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
009 S1263367 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
009 G7457815 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
009 R0568882 04-04-2025 04-04-2025 ALC232

Paraaf : % )

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
HVA [ UZH de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722,



DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14274088

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

14382 |

10,787

7191

3.596

RvA L028

-1

C9-C14

C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

001

MPO1 - INFL RUW-1 2025-04-04 MPO1 - INFL RUW
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Orderdatum 04-04-2025
Startdatum 04-04-2025
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DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA

14274088

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Orderdatum 04-04-2025
Startdatum 04-04-2025
Rapportagedatum 11-04-2025
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Blad 11 van 15

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-04 MP07a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-04-04 MP08a - EFFL WAK2-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-04-04 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO09b - EFFL WAKS3-2 2025-04-04 MP0O9b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274088 - 1 Rapportagedatum 11-04-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-04-04 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14274084, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : LIIHN2U4

Rotterdam, 09-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274084 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-04 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.9
temperatuur t.b.v. pH °C 18.7
METALEN
barium pg/l Q 92
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 290
nikkel pg/l Q 9.6
zink ug/l Q 28
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14274084

Blad 3van 5

Orderdatum 04-04-2025
Startdatum 04-04-2025
Rapportagedatum 09-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-04 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen pg/l Q <0.02
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q <0.01
benzo(a)pyreen ug/l Q <0.01
benzo(ghi)peryleen ua/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ua/l <10
fractie C22-C30 pg/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 48
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 6.4
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274084 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 04-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 04-04-2025
Rapportnummer 14274084 - 1 Rapportagedatum 09-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7457820 04-04-2025 04-04-2025 SGS236
001 R0568878 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 R0568877 04-04-2025 04-04-2025 ALC232
001 S1263362 04-04-2025 04-04-2025 ALC237
001 B6473639 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 B6473597 04-04-2025 04-04-2025 ALC207
001 F6041219 04-04-2025 04-04-2025 ALC227
001 H7642759 04-04-2025 04-04-2025 ALC281
001 U3341943 04-04-2025 04-04-2025 ALC247
001 H0785041 04-04-2025 04-04-2025 SGS208
001 F6041218 04-04-2025 04-04-2025 ALC227
Paraaf : % '
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14278659, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer - U9VSX1PX

Rotterdam, 28-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278659 - 1 Rapportagedatum 28-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-11 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 138

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.

Paraaf : % y
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Blad 3 van 4

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278659 - 1 Rapportagedatum 28-04-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Blad 4 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278659 - 1 Rapportagedatum 28-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568894 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 S1263355 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
001 R0568883 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 HO0785042 11-04-2025 11-04-2025 SGS208
001 H7647407 11-04-2025 11-04-2025 ALC281
001 F6041215 11-04-2025 11-04-2025 ALC227
001 B6515431 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
001 B6515436 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
001 F6041222 11-04-2025 11-04-2025 ALC227
001 U3341953 11-04-2025 11-04-2025 ALC247
001 G7458662 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14278662, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1473827272

Rotterdam, 16-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14278662

Blad 2 van 6

Orderdatum 11-04-2025
Startdatum 11-04-2025
Rapportagedatum 16-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-11 MP11 - EFFL TOTAAL

Analyse Eenheid Q 001

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 44

PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ngl/l Q 13

PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11’

PFHpA ng/l Q <1

(perfluorheptaanzuur)

PFOA lineair ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

PFOA vertakt ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

Totaal PFOA ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1

PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1

PFUNDA ng/l Q <1

(perfluorundecaanzuur)

PFDoDA ng/l Q <1

(perfluordodecaanzuur)

PFTrDA ng/l Q <1

(perfluortridecaanzuur)

PFTeDA ng/l <1

(perfluortetradecaanzuur)

PFHXDA ng/l <1

(perfluorhexadecaanzuur)

PFODA ng/l <1

(perfluoroctadecaanzuur)

PFBS ng/l Q <1

(perfluorbutaansulfonzuur)

PFPeS ng/l Q <1

(perfluorpentaansulfonzuur)

PFHXS lineair ng/l Q <1

(perfluorhexaansulfonzuur)

PFHpS ng/l Q <1

(perfluorheptaansulfonzuur)

PFOS lineair ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFOS vertakt ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

Totaal PFOS ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFDS ng/l Q <1

(perfluordecaansulfonzuur)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278662 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-11 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278662 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Voetnoten
1 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278662 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278662 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H0785042 11-04-2025 11-04-2025 SGS208
001 R0568894 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 F6041222 11-04-2025 11-04-2025 ALC227
001 U3341953 11-04-2025 11-04-2025 ALC247
001 H7647407 11-04-2025 11-04-2025 ALC281
001 B6515436 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
001 R0568883 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 F6041215 11-04-2025 11-04-2025 ALC227
001 S1263355 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
001 G7458662 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
001 B6515431 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 17
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14278667, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 2V7U16SM

Rotterdam, 17-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 17

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 Rapportagedatum 17-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-04-11 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-04-11 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-11 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-11 MP0O7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-04-11 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q 520 300 <0.2 29 <0.2
tolueen ug/l Q 340 250 <0.2 0.41 <0.2
ethylbenzeen ug/l Q 190 100 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l Q 240 170 <0.1 2.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q 460 320 0.55 2.6 <0.2
xylenen ug/l Q 700 490 0.55 4.7 <0.30
totaal BTEX ua/l Q 1800 1100 <1 34 <1
naftaleen ug/l Q 12000 9700 2.8 0.53 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q 11000 11000 39 82 <10
fenol pg/l Q 4000
m-cresol ua/l Q 3800
o-cresol pg/l Q 2700 *
p-cresol ug/l Q 2100
som cresolen ug/l 8600
2-ethylfenol pg/l Q <500 V?
3-ethylfenol pg/l Q 690 ”
2,4-dimethylfenol pg/l Q 2900
2,5-dimethylfenol ug/l Q 1800
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q 4100
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/! Q 1100 ¥
3,4-dimethylfenol ug/l Q 810 ”
som C2-alkylfenolen ug/l 11000
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q 1000
3,4,5-trimethylfenol pg/l Q <1000 ¥?
2-isopropylfenol pg/l Q <500 V?
som C3-alkylfenolen ug/l <1500
thymol pg/l Q <500 V?
p-(tert)butylfenol ug/l Q <1000 ¥?
som C4-alkylfenolen ua/l <1500
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q 24000 ¥ 13000 ¥ 0.84 <0.1 0.19
fenantreen ua/l Q 3000 95 0.17 0.03 <0.02
antraceen ug/l Q 720 22 0.36 <0.02 <0.02
fluoranteen ug/l Q 960 10 1.6 0.16 0.10
benzo(a)antraceen pg/l Q 140 <8.0? 0.25 0.04 ¥ 0.02*
chryseen pg/l Q 130 <8.0? 0.16 0.04 <0.02
benzo(K)fluoranteen pg/l Q 50 <4.0? 0.10 0.03 0.02
benzo(a)pyreen pg/l Q 80 <40? 0.20 0.04 0.04
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 17

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-04-11 MPO1 - INFL RUW
002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-04-11 MP03a - EFFL LAl
003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-11 MPO5 - EFFL RET
004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-11 MPQ7a - EFFL WAK1-1
005 Afvalwater MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-04-11 MP08a - EFFL WAK2-1
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
benzo(ghi)peryleen ug/l Q 43 <8.0? 0.07 0.03 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 31 <8.0? 0.06 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 29000 13000 3.8 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ua/l 51000 21000 30 15 <10
fractie C12-C22 pg/l 41000 4800 95 50 35
fractie C22-C30 ug/l 2700 25 <10 <10 10
fractie C30-C40 ua/l 840 <10 10 10 <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q 96000 26000 140 79 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 4 van 17

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Voetnoten
1 Het extract van het monster is in hoge mate verdund. Om die reden is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk
beinvioed.
2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.
Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Blad 5 van 17

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-04-11 MP09a - EFFL WAK3-1
007 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-04-11 MP09b - EFFL WAK3-2
008 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-04-11 MP10a - EFFL WAK4-1
009 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-04-11 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <10? <0.2
tolueen pg/l Q <0.2 <0.2 <5.0? <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <5.0? <0.2
o-xyleen pg/! Q <0.1 <0.1 <5.0°? <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2 <10 ? <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 <15 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <35 <1
naftaleen ug/l Q <0.2 <0.2 <10 ? <0.2
FENOLEN
fenol(index) pg/l Q <10 <10 <10 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l Q 0.12 <0.1 7.1 <0.1
fenantreen ua/l Q <0.02 <0.02 0.95 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02 0.25 <0.02
fluoranteen pg/l Q 0.08 0.09 0.41 0.08
benzo(a)antraceen ]l Q <0.02 0.02 0.09 ¥ <0.02
chryseen ug/l Q <0.02 <0.02 0.09 <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.02 0.02 0.04 0.02
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.03 0.03 0.06 0.03
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02 0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5 <0.5 9.0 <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 40 45 30 45
fractie C22-C30 ua/l <10 <10 15 <10
fractie C30-C40 pg/l <10 <10 <10 20
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50 <50 <50 61

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 6 van 17

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Voetnoten

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Blad 7 van 17

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568900 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G7457818 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
001 R0568893 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 S1263345 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
001 B6515437 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
001 B6515429 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
002 G7457821 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
002 S1263344 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
002 R0568892 11-04-2025 11-04-2025 ALC232 Theoretische monsternamedatum
003 R0568891 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
003 S1263343 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
003 G7457822 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
004 S1263342 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
004 R0568887 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
004 G7457823 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
005 R0568889 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
005 S1263360 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
005 G7458667 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
006 R0568890 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
006 G7458668 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
006 S1263341 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
007 R0568888 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
007 G7458669 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
007 S1263340 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
008 R0568884 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
008 S1263354 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
008 G7458673 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
009 S1263356 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
009 G7458674 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
009 R0568859 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

m
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De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Orderdatum 11-04-2025
Startdatum 11-04-2025
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Blad 11 van 17

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-11 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-11 MP0O7a - EFFL WAK1-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen MPO08a - EFFL WAK2-1 2025-04-11 MP08a - EFFL WAK2-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-04-11 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO9b - EFFL WAKS3-2 2025-04-11 MPQ9b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen MP10a - EFFL WAK4-1 2025-04-11 MP10a - EFFL WAK4-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278667 - 1 Rapportagedatum 17-04-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-04-11 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14278658, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : JAPCSYFH

Rotterdam, 16-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager

//\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028,
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Blad 2 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278658 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-11 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.9
temperatuur t.b.v. pH °C 19.5
METALEN
barium pg/l Q 83
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 310
nikkel pg/l Q 6.6
zink ug/l Q 22
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf : % y

//-\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

N

N
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij

de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722

RvA L028



DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
14278658

Blad 3 van 6

Orderdatum 11-04-2025
Startdatum 11-04-2025
Rapportagedatum 16-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-11 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen pg/l Q <0.02
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.07
benzo(a)antraceen pg/l Q <0.02
chryseen pg/l Q <0.02
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.02
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.03
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ua/l 55
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l 15
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 71
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 54
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q <5.0
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278658 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278658 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 H0785042 11-04-2025 11-04-2025 SGS208
001 G7458662 11-04-2025 11-04-2025 SGS236
001 R0568883 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 F6041222 11-04-2025 11-04-2025 ALC227
001 F6041215 11-04-2025 11-04-2025 ALC227
001 B6515436 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
001 U3341953 11-04-2025 11-04-2025 ALC247
001 H7647407 11-04-2025 11-04-2025 ALC281
001 R0568894 11-04-2025 11-04-2025 ALC232
001 B6515431 11-04-2025 11-04-2025 ALC207
001 S1263355 11-04-2025 11-04-2025 ALC237
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 11-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 11-04-2025
Rapportnummer 14278658 - 1 Rapportagedatum 16-04-2025
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-11 MP11 - EFFL TOTAAL

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.345

0.258

01732

0.086

10 o2z 40
c12 20
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 3
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14282126, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : AC87QUVM

Rotterdam, 23-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 3

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282126 -1 Rapportagedatum 23-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-17 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/l Q <3
czv mg/l Q 36

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 3

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282126 - 1 Rapportagedatum 23-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6515430 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 F6041223 17-04-2025 17-04-2025 ALC227
001 U3341944 17-04-2025 17-04-2025 ALC247
001 B6515425 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 S1263338 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
001 G7458645 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
001 F6041227 17-04-2025 17-04-2025 ALC227
001 R0565027 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 H7642755 17-04-2025 17-04-2025 ALC281
001 R0568905 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 H0785040 17-04-2025 17-04-2025 SGS208
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14282124, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 21MMDP3T

Rotterdam, 23-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet
Projectnaam
Projectnummer

Analyserapport

Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel
02R17197 EMK GWZI SA
Rapportnummer 14282124

Blad 2 van 6

Orderdatum 17-04-2025
Startdatum 17-04-2025
Rapportagedatum 23-04-2025

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-17 MP11 - EFFL TOTAAL

Analyse Eenheid Q 001

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) ng/l Q 45

PFPeA (perfluorpentaanzuur)  ng/l Q 14

PFHXA (perfluorhexaanzuur)  ng/l Q <11’

PFHpA ng/l Q <1

(perfluorheptaanzuur)

PFOA lineair ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

PFOA vertakt ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

Totaal PFOA ng/l Q <1

(perfluoroctaanzuur)

PFNA (perfluornonaanzuur) ng/l Q <1

PFDA (perfluordecaanzuur) ng/l Q <1

PFUNDA ng/l Q <1

(perfluorundecaanzuur)

PFDoDA ng/l Q <1

(perfluordodecaanzuur)

PFTrDA ng/l Q <1

(perfluortridecaanzuur)

PFTeDA ng/l <1

(perfluortetradecaanzuur)

PFHXDA ng/l <1

(perfluorhexadecaanzuur)

PFODA ng/l <1

(perfluoroctadecaanzuur)

PFBS ng/l Q <1

(perfluorbutaansulfonzuur)

PFPeS ng/l Q <1

(perfluorpentaansulfonzuur)

PFHXS lineair ng/l Q <1

(perfluorhexaansulfonzuur)

PFHpS ng/l Q <1

(perfluorheptaansulfonzuur)

PFOS lineair ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFOS vertakt ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

Totaal PFOS ng/l Q <1

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFDS ng/l Q <1

(perfluordecaansulfonzuur)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ng/l <1

sulfonzuur)

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer  ng/l <1

sulfonzuur)

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Blad 3 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282124 -1 Rapportagedatum 23-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-17 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
PFOSA lineair ng/l <1
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl ng/l <1
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer  ng/l <1
fosfaat diester)
Paraaf : % )
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Blad 4 van 6

Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282124 -1 Rapportagedatum 23-04-2025
Voetnoten
1 De rapportage grens is verhoogd, vanwege noodzakelijke kleinere inzet van het monstermateriaal.

Paraaf : % '
/A\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
N\
TEST[N SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van te Rotterdam 24226722,

RvA L 028



Blad 5 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282124 - 1 Rapportagedatum 23-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
PFBA (perfluorbutaanzuur) Afvalwater NEN-ISO 21675
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Afvalwater Idem
PFHXA (perfluorhexaanzuur) Afvalwater Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFOA vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaanzuur)
Totaal PFOA (perfluoroctaanzuur) Afvalwater Idem
PFENA (perfluornonaanzuur) Afvalwater Idem
PFDA (perfluordecaanzuur) Afvalwater Idem
PFUNDA (perfluorundecaanzuur) Afvalwater Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Afvalwater Idem
PFTeDA Afvalwater Idem
(perfluortetradecaanzuur)
PFHXDA Afvalwater Idem
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Afvalwater Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Afvalwater Idem
PFPeS Afvalwater Idem
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHXxS lineair Afvalwater Idem
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS Afvalwater Idem
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
Totaal PFOS Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Afvalwater Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
sulfonzuur)
PFOSA lineair Afvalwater Idem
(perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSA lineair (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide)
MePFOSAA (n-methyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtPFOSAA (n-ethyl Afvalwater Idem
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Afvalwater Idem
fosfaat diester)
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Blad 6 van 6

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282124 -1 Rapportagedatum 23-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 S1263338 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
001 F6041223 17-04-2025 17-04-2025 ALC227
001 F6041227 17-04-2025 17-04-2025 ALC227
001 B6515425 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 R0565027 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 R0568905 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 G7458645 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
001 U3341944 17-04-2025 17-04-2025 ALC247
001 B6515430 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 HO0785040 17-04-2025 17-04-2025 SGS208
001 H7642755 17-04-2025 17-04-2025 ALC281
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 12
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14282130, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer 1 4JYV5EGQ

Rotterdam, 24-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Analyserapport

Blad 2 van 12

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Afvalwater MPO1 - INFL RUW-1 2025-04-17 MPO1 - INFL RUW

002 Afvalwater MPO03a - EFFL LAl 2025-04-17 MP03a - EFFL LAl

003 Afvalwater MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-17 MPO5 - EFFL RET

004 Afvalwater MPO7a - EFFL WAK1-1-1 2025-04-17 MP07a - EFFL WAK1-1

005 Afvalwater MPO8a - EFFL WAK2-1 2025-04-17 MP08a - EFFL WAK2-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen pg/l Q 680 390 <0.2 34 <0.2
tolueen pg/l Q 400 230 <0.2 0.52 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q 240 150 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q 250 160 <0.1 2.4 <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q 470 320 0.51 2.9 <0.2
xylenen pg/l Q 720 480 0.51 5.3 <0.30
totaal BTEX pg/l Q 2000 1300 <1 40 <1
naftaleen pg/l Q 11000 9100 3.0 0.54 <0.2
FENOLEN

fenol(index) pg/l Q 10000 6200 21 79 <10
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q 25000 ¥ 13000 0.13 0.20 7.1
fenantreen pg/l Q 1300 96 0.02 0.02 0.38
antraceen ug/l Q 240 15 0.15 <0.02 0.10
fluoranteen ua/l Q 420 7.3 0.94 0.17 0.26
benzo(a)antraceen ug/l Q 45 0.52 0.21 0.05 0.06
chryseen ua/l Q 52 0.39 0.12 0.05 0.06
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 12 0.06 0.14 0.03 0.04
benzo(a)pyreen pg/l Q 29 0.08 0.21 0.05 0.05
benzo(ghi)peryleen ua/l Q 15 0.02 0.08 0.03 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen pg/l Q 16 0.02 0.08 0.03 0.03
pak-totaal (10 van VROM) ug/l Q 27000 13000 2.1 0.63 8.1
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ug/l 29000 20000 20 <10 <10
fractie C12-C22 ug/l 10000 5500 45 <10 <10
fractie C22-C30 pg/l 150 25 10 <10 <10
fractie C30-C40 ug/l 65 <10 15 <10 <10
totaal olie C10 - C40 ug/l Q 39000 26000 91 <50 <50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Voetnoten

1 Het resultaat is na de kwalitatief verantwoorde maximale verdunning hoger dan de bovengrens van het meetbereik.

Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk beinvioed.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Afvalwater MPQ9a - EFFL WAK3-1 2025-04-17 MP09a - EFFL WAK3-1
007 Afvalwater MPQ9b - EFFL WAK3-2 2025-04-17 MP09b - EFFL WAK3-2
008 Afvalwater MP10a - EFFL WAK4-1 2025-04-17 MP10a - EFFL WAK4-1
009 Afvalwater MP10b - EFFL WAK4-2-2025-04-17 MP10b - EFFL WAK4-2
Analyse Eenheid Q 006 007 008 009
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen pg/l Q <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1 <1 <1 <1
naftaleen ug/l Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10 <10 <10 <10

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q <0.1 <0.1 <0.1 0.20
fenantreen ua/l Q 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
antraceen pg/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
fluoranteen pg/l Q 0.10 0.13 0.09 0.12
benzo(a)antraceen ua/l Q 0.03 0.04 0.03 0.04
chryseen pg/l Q 0.03 0.03 <0.02 0.03
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.03 0.03 0.02 0.03
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.02 0.03 0.02 0.03
benzo(ghi)peryleen ug/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ua/l Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
pak-totaal (10 van VROM) pg/l Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
MINERALE OLIE

fractie C10-C12 pg/l <10 <10 <10 <10
fractie C12-C22 pg/l 15 45 <10 35
fractie C22-C30 ua/l <10 25 <10 20
fractie C30-C40 ug/l 10 20 <10 25
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50 91 <50 76

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-ISO 14402
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B6515424 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 R0568896 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 G7458640 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
001 S1263358 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
001 R0568906 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 B6515423 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
002 R0568898 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
002 G7458641 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
002 S1263357 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
003 R0568895 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
003 G7458642 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
003 S1263359 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
004 R0568897 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
004 G7458643 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
004 S1263349 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
005 S1263350 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
005 R0568901 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
005 G7458649 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
006 S1263348 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
006 G7458650 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
006 R0568899 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
007 R0568902 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
007 S1263336 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
007 G7458656 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
008 G7458657 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
008 S1263351 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
008 R0568903 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
009 G7458644 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
009 R0568904 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
009 S1263337 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam

Projectnummer
Rapportnummer

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum
diesel en gasolie

motorolie
stookolie

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen MPO5 - EFFL RET-1 2025-04-17 MPO5 - EFFL RET

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MPO09a - EFFL WAKS3-1 2025-04-17 MP09a - EFFL WAK3-1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Monsternummer: 007
Monster beschrijvingen MPO09b - EFFL WAKS3-2 2025-04-17 MP0Q9b - EFFL WAK3-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282130 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Monsternummer: 009
Monster beschrijvingen MP10b - EFFL WAK4-2-2025-04-17 MP10b - EFFL WAK4-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 c
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14282120, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : GTPQMKIQ

Rotterdam, 24-04-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282120 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-17 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
pH Q 7.9
temperatuur t.b.v. pH °C 19.1
METALEN
barium pg/l Q 82
cadmium pg/l Q <1
kobalt pg/l Q <10
koper pg/l Q <5
kwik pg/l Q <0.5
lood pgl/l Q <8
molybdeen pg/l Q 280
nikkel pg/l Q 6.7
zink ug/l Q 23
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen pgl/l Q <0.2
tolueen pg/l Q <0.2
ethylbenzeen pg/l Q <0.2
o-xyleen pg/l Q <0.1
p- en m-xyleen pg/l Q <0.2
xylenen pg/l Q <0.30
totaal BTEX pg/l Q <1
naftaleen pg/l Q <0.2
FENOLEN
fenol(index) ug/l Q <10
fenol ug/l Q <0.5
m-cresol ug/l Q <0.1
o-cresol pg/l Q <0.1
p-cresol pg/l Q <0.1
som cresolen ua/l <0.3
2-ethylfenol pg/l Q <0.1
3-ethylfenol ug/l Q <0.1
2,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
2,5-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,5+2,3-dimethylfenol+4- ua/l Q <0.3
ethylfenol
2,6-dimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4-dimethylfenol pg/l Q <0.1
som C2-alkylfenolen ug/l <0.90
2,3,5-trimethylfenol pg/l Q <0.1
3,4,5-trimethylfenol ug/l Q <0.2
2-isopropylfenol pg/l Q <0.1
som C3-alkylfenolen pgl/l <0.40
thymol pg/l Q <0.1
p-(tert)butylfenol ug/l Q <0.2
som C4-alkylfenolen ug/l <0.3

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282120 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-17 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen pg/l Q <0.1
fenantreen ug/l Q 0.03
antraceen ug/l Q <0.02
fluoranteen ug/l Q 0.10
benzo(a)antraceen pg/l Q 0.03
chryseen ua/l Q 0.03
benzo(k)fluoranteen ug/l Q 0.02
benzo(a)pyreen ug/l Q 0.02
benzo(ghi)peryleen pg/l Q <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen ug/l Q <0.02
pak-totaal (10 van VROM) ua/l Q <0.5
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 pg/l <10
fractie C12-C22 ug/l <10
fractie C22-C30 ug/l <10
fractie C30-C40 ug/l <10
totaal olie C10 - C40 pg/l Q <50
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
kjeldahl-stikstof mgN/I Q 53
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 6.0
monstervolume tbv analyse ml 500
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 4 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282120 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
pH Afvalwater NEN-EN-ISO 10523
barium Afvalwater NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1)
cadmium Afvalwater Idem
kobalt Afvalwater Idem
koper Afvalwater Idem
kwik Afvalwater Idem
lood Afvalwater Idem
molybdeen Afvalwater Idem
nikkel Afvalwater Idem
zink Afvalwater Idem
benzeen Afvalwater NEN-EN-ISO 20595
tolueen Afvalwater Idem
ethylbenzeen Afvalwater Idem
o-xyleen Afvalwater Idem
p- en m-xyleen Afvalwater Idem
xylenen Afvalwater Idem
totaal BTEX Afvalwater Idem
naftaleen Afvalwater Idem
fenol(index) Afvalwater NEN-EN-1SO 14402
fenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
m-cresol Afvalwater Idem
o-cresol Afvalwater Idem
p-cresol Afvalwater Idem
som cresolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2-ethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3-ethylfenol Afvalwater Idem
2,4-dimethylfenol Afvalwater ldem
2,5-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,5+2,3-dimethylfenol+4- Afvalwater ldem
ethylfenol
2,6-dimethylfenol Afvalwater Idem
3,4-dimethylfenol Afvalwater Idem
som C2-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
2,3,5-trimethylfenol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
3,4,5-trimethylfenol Afvalwater ldem
2-isopropylfenol Afvalwater Idem
som C3-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
thymol Afvalwater Eigen methode (meting NEN-EN 12673)
p-(tert)butylfenol Afvalwater Idem
som C4-alkylfenolen Afvalwater Eigen methode, analyse met GCMS na derivatiseren
naftaleen Afvalwater Eigen methode
fenantreen Afvalwater Idem
antraceen Afvalwater Idem
fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)antraceen Afvalwater Idem
chryseen Afvalwater Idem
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Blad 5 van 5

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 17-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 17-04-2025
Rapportnummer 14282120 -1 Rapportagedatum 24-04-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzo(k)fluoranteen Afvalwater Idem
benzo(a)pyreen Afvalwater Idem
benzo(ghi)peryleen Afvalwater Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Afvalwater Idem
pak-totaal (10 van VROM) Afvalwater Idem
totaal olie C10 - C40 Afvalwater Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID
kjeldahl-stikstof Afvalwater eigen methode (voorbehandeling NEN 6646, meting NEN-EN-ISO
11732)
onopgel.best./zwev.stof Afvalwater NEN-EN 872
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 R0568905 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 B6515430 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 H0785040 17-04-2025 17-04-2025 SGS208
001 G7458645 17-04-2025 17-04-2025 SGS236
001 U3341944 17-04-2025 17-04-2025 ALC247
001 F6041227 17-04-2025 17-04-2025 ALC227
001 B6515425 17-04-2025 17-04-2025 ALC207
001 F6041223 17-04-2025 17-04-2025 ALC227
001 R0565027 17-04-2025 17-04-2025 ALC232
001 S1263338 17-04-2025 17-04-2025 ALC237
001 H7642755 17-04-2025 17-04-2025 ALC281
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 4
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14286329, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : MBRZVPEU

Rotterdam, 08-05-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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Blad 2 van 4

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 25-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 25-04-2025
Rapportnummer 14286329 - 1 Rapportagedatum 08-05-2025
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Afvalwater MP11 - EFFL TOTAAL-1 2025-04-25 MP11 - EFFL TOTAAL
Analyse Eenheid Q 001
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
BZV (5 dagen) mg/! Q <3?
czv mg/l Q 40

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
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Analyserapport

DURA VERMEER MILIEU BV

Richard Donkervliet

Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 25-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 25-04-2025
Rapportnummer 14286329 - 1 Rapportagedatum 08-05-2025
Voetnoten

1 Het monster heeft een incubatietijd gehad van 1 dag bij 0-4 °C en vervolgens 5 dagen bij 20 °C. Deze optie is vermeld in

bijlage A1 van NEN-EN 1899-1. Er is geen invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Projectnaam Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den |Jssel Orderdatum 25-04-2025
Projectnummer 02R17197 EMK GWZI SA Startdatum 25-04-2025
Rapportnummer 14286329 - 1 Rapportagedatum 08-05-2025
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
BzV (5 dagen) Afvalwater NEN-EN 1899-1:1998 en NEN-EN-ISO 5815-1
czv Afvalwater NEN 6633:2006/A1:2007
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 F6041212 25-04-2025 25-04-2025 ALC227
001 S1313089 25-04-2025 25-04-2025 SGS237
001 H7642762 25-04-2025 25-04-2025 ALC281
001 HO0785031 25-04-2025 25-04-2025 SGS208
001 B6515432 25-04-2025 25-04-2025 ALC207
001 U3341960 25-04-2025 25-04-2025 ALC247
001 G7458664 25-04-2025 25-04-2025 SGS236
001 R0565045 25-04-2025 25-04-2025 ALC232
001 F6041213 25-04-2025 25-04-2025 ALC227
001 B6515433 25-04-2025 25-04-2025 ALC207
001 R0565061 25-04-2025 25-04-2025 ALC232

Paraaf : % '

//-\\ SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

1"'

k lk\
TESTEN SGS Environmental Analytics — Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
RVA L 078 de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722



SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Analyserapport
DURA VERMEER MILIEU BV
Richard Donkervliet
Postbus 577 Blad 1 5
2130 AN HOOFDDORP ad Lvan
Uw projectnaam : Bodemsanering Schaardijk 1 en 11 Krimpen aan den lJssel
Uw projectnummer : 02R17197 EMK GWZI SA
SGS rapportnummer : 14286326, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : CVCKMHL6

Rotterdam, 02-05-2025

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
02R17197 EMK GWZI SA. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde
resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn.
De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien
aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Business Unit Manager
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